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1 Istruzioni addizionali

1.1 Informazioni generali
Le presenti istruzioni addizionali valgono in aggiunta a quelle per il funzionamento e
il montaggio. È necessario attenersi a tutte le indicazioni contenute nel manuale di
istruzioni per il funzionamento e il montaggio.

Tabella 1: Manuali uso e manutenzione rilevanti

Serie costruttiva Codice delle istruzioni di funzionamento/montaggio

CPKN
CPKN-CHs
CPKNO

2730.8, 2730.813, 2730.89
2730.84 
2730.88

HPK
HPK-L

1121.8, 1121.817
1136.8

KWP 2361.8, 2361.81

Magnochem 2747.8, 2747.82, 2747.85

MegaCPK 2731.8

RPH 1316.8014

RPHb, API 610 1321.8

RPHd 1322.81

RPH-HW 1327.8

1.2 Funzionamento
Principio Il metodo di misurazione degli impulsi d'urto si basa sulla conoscenza del fatto che

un urto, ovvero un impatto meccanico, provoca un'accelerazione di particelle sul
punto di collisione, causando, di conseguenza, la formazione di un'onda di pressione,
la cui propagazione viene determinata, nella prima fase, esclusivamente dalla
velocità della collisione.

Partendo dal punto di collisione, l'onda di pressione si propaga all'interno del
materiale verso il sensore e genera una vibrazione smorzata nella frequenza di
risonanza del sensore. Il segnale, acquisito dal sensore, viene poi elaborato nel ciclo
di misurazione in modo che il risultato indichi una velocità di collisione indiretta.

Applicazione e scopo In primo luogo, la misurazione degli impulsi d'urto deve fungere da strumento
ausiliario per la manutenzione preventiva dei cuscinetti volventi. L'esecuzione di
misurazioni a intervalli regolari consente di monitorare la struttura, le condizioni di
esercizio (lubrificazione, carico, ecc.) e la durata progressiva (presenza di danni) dei
cuscinetti stessi. L'obiettivo è trarre i massimi vantaggi dall'effettiva durata utile dei
cuscinetti nonché ricorrere alla sostituzione preventiva di questi ultimi in caso di
necessità.

La diminuzione del numero di cuscinetti guasti e dei rispettivi costi e anomalie è il
naturale risultato del monitoraggio costante e continuo.

1.3 Montaggio dei nippli di misurazione
Se non espressamente richiesto, sul supporto vengono eseguiti soltanto i due fori di
avvitamento che fungono da alloggiamento dei nippli di misurazione. Ogni foro di
avvitamento viene eseguito il più vicino possibile al cuscinetto volvente da misurare
e, possibilmente, a livello della pista di rotolamento.

Tuttavia, se i nippli di misurazione non sono stati avvitati negli appositi fori, attenersi
alla procedura indicata di seguito:

1. Rimuovere i tappi di chiusura dei fori.

2. Avvitare i nippli di misurazione nei fori previsti.

3. Applicare i cappucci di protezione sui nippli di misurazione.
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1.4 Montaggio del dispositivo di misurazione degli impulsi d'urto
1. Rimuovere i cappucci di protezione dai nippli di misurazione.

2. Collegare il dispositivo di misurazione degli impulsi d'urto.
Durante la misurazione, prestare attenzione alla distanza corretta dal
dispositivo di misurazione.

3. Se necessario Applicare i cappucci di protezione sui nippli di misurazione.

1.5 Attacchi

720.48

720.48 720.49

720.49

Fig. 1: Attacchi per nipplo di misurazione CPKN, HPK

Fig. 2: Attacchi per nipplo di misurazione HPK-L

Fig. 3: Attacchi per nipplo di misurazione KWP, supporti da P03ax a P12sx

Fig. 4: Attacchi per nipplo di misurazione KWP, supporti da P16ax a P20sx
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Fig. 5: Attacchi per nipplo di misurazione Magnochem

Fig. 6: Attacchi per nipplo di misurazione Magnochem, versione con barriera termica

Fig. 7: Attacchi per nipplo di misurazione MegaCPK

Fig. 8: Attacchi per nipplo di misurazione RPH, RPH-HW

Fig. 9: Attacchi per nipplo di misurazione RPHb, RPHd
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Tabella 2: Dati tecnici versione di attacco

Pezzo n. Impiego Punto di misurazione Attacco

CPKN, HPK, HPK-L,
KWP, Magnochem,

MegaCPK

RPH,
RPH-HW

RPHb, RPHd

720.48 Misurazione degli
impulsi d'urto

Cuscinetto lato pompa M8 - -

720.49 Misurazione degli
impulsi d'urto

Cuscinetto lato comando M8 M8 con
abbassament
o Ø 30 mm

M8 con
abbassamen
to Ø 30 mm

720.50 Misurazione degli
impulsi d'urto

Cuscinetto non lato
comando

- -

1.6 Nippli di misurazione
Su richiesta è possibile fornire nippli di misurazione idonei.

Tabella 3: Dati tecnici dei nippli di misurazione1)

Caratteristica Valore

Filetto M8

Materiale Acciaio, galvanizzato zincato (AC GAL ZN)

Lunghezza 24 mm

8,5

11

4,2

l

60°

M8

11

16

SW 17

O

O

Fig. 10: Dimensioni del nipplo di misurazione

3max.

13min.

90°

12

M8

O

a) b)

Fig. 11: Foto di avvitamento per a) nipplo di misurazione b) sensore di vibrazione in
conformità con API 610

1 Nippli di misurazione ai sensi della norma di fabbrica KSB ZN407
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