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Ordlista

Blockkonstruktion
Motorn fäst direkt på pumpen med fläns eller
stativ

CIP (Cleaning in place)
Metod vid vilken pumpens inre utrymme rengörs
under drift med rengöringslösning, utan att
pumpen behöver demonteras.

Hydraulik
Del av pumpen där hastighetsenergin omvandlas
till tryckenergi

Inskjutsenhet
Pump utan pumphus; ofullständig maskin

Poolpumpar
Kundens/driftschefens pumpar som oberoende av
deras senare användning köps in och lagras

Pump
Maskin utan drivning, komponenter eller
tillbehörsdelar

Pumpaggregat
Komplett pumpaggregat bestående av pump,
drivning, komponenter och tillbehörsdelar

Quench
icke trycksatt vätska mellan axeltätning på
produktsida och atmosfärsida

Riskfrihetsförklaring
Intyget om riskfri enhet är en förklaring från
kunden vid en återsändning till tillverkaren om att
produkten har tömts enligt gällande föreskrifter
så att delar som kommit i kontakt med
pumpmedier inte längre utgör någon fara för
miljö eller människor.

SIP (Steaming in place)
Metod vid vilken pumpens inre utrymme rengörs
under drift med ångsterilisering, utan att pumpen
behöver demonteras.

Sugledning/tilloppsledning
Rörledning som är ansluten på sugstutsen

Tryckledning
Rörledning som är ansluten på tryckstutsen
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1 Allmänt

1.1 Grundsatser
Driftanvisningen gäller för de modellserier och utföranden som nämns i
försättsbladet.

I driftanvisningen beskrivs korrekt och säker användning för alla driftfaser.

Märkskylten anger modellserie och pumpstorlek, viktiga driftdata, ordernummer och
positionsnummer. Ordernumret och orderpositionsnumret beskriver pumpaggregatet
entydigt och används för identifiering vid alla senare affärstransaktioner.

För att garantin ska gälla måste närmaste KSB-serviceställe kontaktas omgående vid
skador.

1.2 Montering av ofullständiga maskiner
KSBVid montering av levererade ej kompletta maskiner ska instruktionerna i
respektive underkapitel för service och underhåll följas.  (ð Kapitel 7.5.4, Sida 49) 

1.3 Målgrupp
Målgruppen för driftanvisningen är tekniskt utbildad fackpersonal. 
(ð Kapitel 2.3, Sida 9)

1.4 Övriga gällande dokument

Tabelle 1: Översikt över gällande dokument

Dokument Innehåll

Datablad Beskrivning av tekniska data för pump/
pumpaggregat

Uppställningsplan/måttblad Beskrivning av anslutnings- och uppställningsmått
för pump/pumpaggregat, vikt

Anslutningsschema Beskrivning av extraanslutningar

Pumpkurva Pumpkurva för uppfordringshöjd, NPSH erf.,
verkningsgrad och effektbehov

Fullständig ritning1) Beskrivning av pumpen i genomskärning

Leveransdokumentation1) Driftanvisningar och ytterligare dokumentation
om tillbehör och integrerade maskindelar

Reservdelslistor1) Beskrivning av reservdelar

Rörledningsplan1) Beskrivning av hjälprörledningar

Artikelförteckning1) Beskrivning av alla pumpkomponenter

Monteringsritning1) Montering av axeltätning i genomskärning

För tillbehör och/eller integrerade maskindelar ska motsvarande dokumentation för
respektive tillverkare följas.

1.5 Symboler

Tabelle 2: Använda symboler

Symbol Betydelse

✓ Förutsättning för åtgärdsanvisningen

⊳ Åtgärd vid säkerhetsanvisningar

⇨ Åtgärdsresultat

⇨ Hänvisningar

1 såvida den ingår i leveransomfattningen
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Symbol Betydelse

1.

2.

Åtgärdsanvisning i flera steg

OBS! 
beskriver rekommendationer och viktiga hänvisningar för
hantering av produkten.

1.6 Varningar

Tabelle 3: Kännetecken för varningar 

Symbol Förklaring

! FARA FARA 
Detta signalord betecknar ett farligt förhållande med hög risk, som
kan orsaka dödsfall eller svåra skador.

! VARNING VARNING 
Betecknar ett farligt förhållande med medelhög risk, som kan
orsaka dödsfall eller svåra skador.

OBS! OBS! 
Betecknar fara som kan medföra risk för maskinen och dess
funktion.

Explosionsskydd 
Den här symbolen anger information som skyddar mot explosioner
i explosionsfarliga områden enligt EU-direktiv 2014/34/EG (ATEX).

Allmän fara 
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som kan orsaka dödsfall eller skador.

Farlig elektrisk spänning 
Den här symbolen betecknar i kombination med ett signalord faror
som är förknippade med elektrisk spänning och anger information
för skydd mot elektrisk spänning.

Maskinskador 
Den här symbolen betecknar i kombination med ordet OBS! faror
som gäller maskinen och dess funktion.



2 Säkerhet

9 från 76Vitachrom

19
66

.8
/1

7-
SV

2 Säkerhet

! FARA Alla anvisningar som anges i det här kapitlet beskriver ett farligt förhållande med
hög risk. 

Förutom den här nämnda allmänt gällande säkerhetsinformationen måste även den i
följande kapitel nämnda åtgärdsrelaterade säkerhetsinformationen beaktas.

2.1 Allmänt
▪ Driftanvisningen innehåller grundläggande anvisningar för uppställning samt

drift och underhåll. Anvisningarna garanterar en säker hantering och bidrar till
att personskador och sakskador kan undvikas

▪ Följ säkerhetsanvisningarna i alla kapitel.

▪ Före montering och idrifttagning ska ansvarig personal/maskinägare ha läst
genom driftanvisningen och förstått innehållet.

▪ Driftanvisningens innehåll måste alltid finnas tillgängligt för fackpersonalen på
plats.

▪ Anvisningar och märkningar som är placerade direkt på produkten måste
observeras och vara i fullt läsbart skick. Detta gäller exempelvis för:

– Rotationsriktningspil

– Märkning för anslutningar

– Typbeteckning

▪ Operatören ansvarar för att lokala bestämmelser följs.

2.2 Avsedd användning
▪ Pumpen/pumpaggregatet får endast användas i de användningsområden och

enligt de villkor som beskrivs i den medföljande dokumentationen. 
(ð Kapitel 1.4, Sida 7) 

▪ Använd pumpen/pumpaggregatet bara i tekniskt felfritt tillstånd.

▪ Använd inte pumpen/pumpaggregatet i delvis monterat tillstånd.

▪ Pumpen får bara arbeta med de i databladet eller i dokumentationen för det
aktuella utförandet beskrivna medierna.

▪ Använd aldrig pumpen utan medium.

▪ Följ uppgifterna för minsta matarflöde i databladet och i dokumentationen (för
att undvika exempelvis överhettningsskador, lagerskador.

▪ Observera uppgifterna för minsta tillåtna flödesmängd och maximalt tillåten
flödesmängd i databladet eller i dokumentationen (för att undvika överhettning,
skador på mekaniska tätningar, kavitationsskador, lagerskador).

▪ Stryp aldrig pumpen på inloppssidan (risk för kavitationsskador).

▪ Kontrollera driftförhållanden som inte nämns i databladet eller i
dokumentationen med tillverkaren.

2.3 Personalkvalifikation och personalutbildning
Personalen måste ha relevanta kvalifikationer för transport, montering, användning,
service och underhåll.

Ansvarsområde, behörighet och övervakning av personal vid transport, montering,
användning, service och underhåll måste noga regleras av maskinägaren.

Om personalen saknar relevant kunskap ska detta åtgärdas genom utbildning och
undervisning som genomförs av fackpersonal. Eventuellt genomför maskinägaren
utbildningen på uppdrag av tillverkaren/leverantören.

Utbildning som rör pumpen/pumpaggregatet får endast genomföras under uppsikt
av teknisk fackpersonal.
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2.4 Följder och faror då driftanvisningen ej följs
▪ Om driftanvisningen inte följs kan varken garantianspråk eller

skadeståndsanspråk göras.

▪ Om denna driftanvisning inte följs kan det t.ex. medföra följande risker:

– Risk för personskador på grund av elektrisk, termisk, mekanisk och kemisk
inverkan samt explosioner

– Bortfall av viktiga funktioner hos produkten

– Bortfall av föreskrivna metoder för skötsel och underhåll

– Fara för miljön pga läckage av farliga vätskor

2.5 Säkerhetsmedvetet arbete
Vid sidan av de säkerhetsanvisningar som anges i driftanvisningen samt den avsedda
användningen, gäller följande säkerhetsbestämmelser:

▪ Olycksfallsföreskrifter, säkerhetsbestämmelser och driftbestämmelser

▪ Explosionsskyddsföreskrifter

▪ Säkerhetsbestämmelser rörande hantering av farliga ämnen

▪ Gällande normer, direktiv och lagar

2.6 Säkerhetsanvisningar för maskinägaren/operatören
▪ Montera lokala skyddsanordningar (t. ex. beröringsskydd) för heta, kalla och

rörliga delar och kontrollera deras funktion.

▪ Ta inte bort skyddsanordningarna (t. ex. beröringsskyddet) under drift.

▪ Ställ skyddsutrustning för personal till förfogande och använd den.

▪ Läckage (t.ex. i axeltätningen) av farliga pumpmedier (t.ex. explosiva, giftiga,
heta medier) måste åtgärdas så att det inte uppstår någon fara för människor
eller miljö. Följ gällande lagar och förordningar i samband med detta.

▪ Förhindra faror orsakade av elektricitet (för detaljer: se nationella föreskrifter
och/eller kontakta lokala energiföretag).

▪ Om en avstängning av pumpen inte leder till en ökad riskpotential, ska det vid
uppställning av pumpaggregatet monteras en nödstoppsmekanism i omedelbar
närhet av pumpen/pumpaggregatet.

2.7 Säkerhetsanvisningar för underhåll, service och montering
▪ Ombyggnad eller förändring av pumpen/pumpaggregatet är tillåten endast efter

godkännande från tillverkaren.

▪ Använd endast originaldelar eller delar/komponenter godkända av tillverkaren.
Användning av andra delar/komponenter kan upphäva ansvaret för de därav
uppkomna följderna.

▪ Operatören ombesörjer att underhåll, inspektion och montering utförs av
auktoriserad och kvalificerad yrkespersonal som skaffat sig tillräckligt med
information genom att ingående studera bruksanvisningen.

▪ Alla arbeten på pumpen/pumpaggregatet får endast genomföras vid
stillastående pump/pumpaggregat.

▪ Utför samtliga arbeten på pumpaggregatet när detta inte är i drift samt har
försatts i spänningslöst tillstånd.

▪ Pump/pumpaggregat måste ha antagit omgivningstemperatur.

▪ Pumphuset måste vara trycklöst och tömt.
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▪ Det tillvägagångssätt för att ta pumpaggregatet ur drift som beskrivs i
bruksanvisningen måste följas. (ð Kapitel 6.1.5, Sida 33) 
(ð Kapitel 6.3, Sida 37)

▪ Se till att sanera pumpar som arbetar med hälsovådliga medier.

▪ Montera resp. ta säkerhetsanordningar och skyddsanordningar i drift igen
omedelbart efter avslutade arbeten. Följ instruktionerna för idrifttagning innan
enheten tas i drift igen. (ð Kapitel 6.1, Sida 31)

2.8 Otillåtna driftsätt
Använd aldrig pumpen/pumpaggregatet om de gränsvärden som anges i databladet
resp. bruksanvisningen över- eller underskrids.

Driftsäkerheten för levererad pump/pumpaggregat kan bara garanteras vid avsedd
användning. (ð Kapitel 2.2, Sida 9) 

2.9 Anvisningar om explosionsskydd

! FARA De anvisningar om explosionsskydd som tas upp i det här kapitlet måste
ovillkorligen beaktas vid drift i miljöer där explosionsrisk föreligger.

Endast de pumpar/pumpaggregat som har motsvarande märkning och som enligt
databladet är avsedda för miljöer där explosionsrisk föreligger - får användas där.

För drift av explosionsskyddade pumpaggregat enligt EU-direktiv 2014/34/EU (ATEX)
gäller särskilda villkor. 
Observera särskilt de med vidstående symbol markerade avsnitten i den här
driftanvisningen och de följande kapitlen,  (ð Kapitel 2.9.1, Sida 11)  till 
(ð Kapitel 2.9.4, Sida 12)  
Explosionsskyddet kan endast garanteras vid avsedd användning. 
Över- resp. underskrid aldrig de i databladet resp. på märkskylten angivna
gränsvärdena.
Undvik ovillkorligen otillåtna driftsätt.

2.9.1 Märkning

Pump Märkningen på pumpen avser enbart pumpen.

Märkningsexempel: 
II 2G Ex h IIC T5-T1 Gb

De temperaturer som maximalt är tillåtna för respektive pumputförande framgår av
tabellen Temperaturgränser.  (ð Kapitel 2.9.2, Sida 11) 

Pumpen uppfyller tändskyddsklassen konstruktionssäkerhet "c" enligt ISO 80079-37.

axelkoppling Axelkopplingen måste ha motsvarande märkning och en tillverkardeklaration måste
finnas.

Motor För motorn gäller en separat beskrivning.

2.9.2 Temperaturgränser

I normalt driftsläge uppstår de högsta temperaturerna normalt på pumphusets yta
och på axeltätningen. 
Temperaturen på pumphusets yta motsvarar pumpmediumtemperaturen. Om
pumpen extravärms är operatören ansvarig för att den föreskrivna
temperaturklassen och den fastställda temperaturen på mediet (arbetstemperaturen)
följs.

Tabellen  (ð Tabelle 4)  innehåller temperaturklasserna och de därav följande,
maximalt tillåtna värde för pumpmediets temperatur. De här uppgifterna ligger till
grund för de teoretiska gränsvärdena och innehåller endast en generell
säkerhetsmarginal för den mekaniska tätningen. För enkel plantätning kan den
säkerhetsmarginal som krävs, beroende på den mekaniska tätningens
användningsförhållanden och modell, vara betydligt högre. Vid andra
användningsförhållanden än de som anges i databladet eller vid användning av
andra mekaniska tätningar måste den säkerhetsmarginal som krävs regleras
individuellt. Kontakta tillverkaren vid behov.
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Temperaturklassen anger vilken temperatur ytan på pumpaggregatet maximalt får
hålla under drift. Hämta den tillåtna arbetstemperaturen för pumpen från
databladet.

Tabelle 4: Temperaturgränser

Temperaturklass enligt ISO 80079-36 Maximalt tillåten 
pumpmediumtemperatur2)

T1 Pumpens temperaturgräns

T2 280 °C

T3 185 °C

T4 120 °C

T5 85 °C

T6 Endast efter kontakt
med tillverkaren

Vid drift med högre temperatur, saknat datablad eller ”poolpumpar” ska den
maximala tillåtna arbetstemperaturen hämtas från KSB.

Motorförsörjning via
operatören

Om en pump levereras utan motor (poolpumpar), så ska följande villkor uppfyllas för
den motor som nämns i pumpens datablad:

▪ Tillåtna temperaturer på motorfläns och motoraxel måste vara högre än de
temperaturer som pumpen ger upphov till.

▪ Fråga tillverkaren om pumpens är-temperaturer.

2.9.3 Övervakningsutrustningar

Pumpen/pumpaggregatet får användas endast inom de i databladet och på
märkskylten angivna gränsvärdena. 
Kan ägaren av anläggningen inte säkerställa de krävda driftgränserna måste
motsvarande övervakningsutrustningar ombesörjas. 
Kontrollera nödvändigheten av övervakningsutrustningar för att säkerställa
funktionen.

Mer information om övervakningsutrustningar kan fås från KSB på begäran.

2.9.4 Driftgränser

De under  (ð Kapitel 6.2.5.1, Sida 36)  angivna minsta mängderna hänför sig till
vatten och vattenliknande medier. Längre driftfaser vid de här mängderna och de
nämnda medierna orsakar ingen ytterligare höjning av yttemperaturerna på
pumpen. Om pumpmedier med avvikande fysiska egenskaper används, ska man
kontrollera om det finns risk för extra uppvärmning och om det därför är nödvändigt
med en ökning av minflödet. Med hjälp av nedanstående 
(ð Kapitel 6.2.5.1, Sida 36)  beräkningsformel kan du ta reda på om en farlig
temperaturökning på pumpens yta kan uppstå på grund av extra uppvärmning.

2 Med förbehåll för ytterligare begränsningar gällande temperaturhöjning vid den mekaniska tätningen.
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3 Transport/mellanlagring/avfallshantering

3.1 Kontrollera leveranstillstånd
1. Kontrollera när varor överlämnas att alla förpackningar är oskadade.

2. Vid transportskador ska skadorna noggrant undersökas, dokumenteras och
omgående redovisas skriftligt till KSB eller återförsäljaren och
försäkringsbolaget.

3.2 Transportera

 FARA

Pump/pumpaggregat som glider ut ur fästet

Livsfara på grund av nedfallande delar!

▷ Transportera pumpen/pumpaggregatet endast i angivet läge.

▷ Häng aldrig upp pumpen/pumpaggregatet i den fria axeländen eller i motorns
ringögla.

▷ Ta hänsyn till viktangivelser, tyngdpunkt och fästpunkter.

▷ Följ gällande lokala arbetarskyddsföreskrifter.

▷ Använd avsedda och tillåtna verktyg, till exempel självspännande lyfttänger.

Fäst och transportera pumpen/pumpaggregatet som bilden visar.

1213:302/3

Bild 1: Transportera pumpen

Bild 2: Transportera pumpaggregatet (med vinklad fot och för motorer ≤ 4 kW)

Bild 3: Transportera pumpaggregatet (för motorer ≥ 5,5 kW)

3.3 Lagring/konservering
Om idrifttagningen ska göras mycket senare än leverans, rekommenderar vi att
pumpen/pumpaggregatet lagras med följande åtgärder.
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OBS

Skador till följd av fukt, smuts eller skadedjur under lagring

Korrosion/smuts på pump/pumpaggregat!

▷ Lagring utomhus av pumpen/pumpaggregatet eller lagring av förpackad pump/
pumpaggregat och tillbehör ska ske med vattentät övertäckelse.

OBS

Fukt, smutsiga eller skadade öppningar och förbindningsställen

Otäthet eller skador på pumpen!

▷ Öppningar och förbindningsställen på pumpen ska vid behov rengöras och
tätas före lagringen.

Pumpen/pumpaggregatet bör lagras i ett torrt och skyddat utrymme med så konstant
luftfuktighet som möjligt.

Vrid runt axeln en gång i månaden, till exempel via motorfläkten.

Vid korrekta omgivningsvillkor inomhus kan pumpen/pumpaggregatet lagras i upp
till 12 månader.
Nya pumpar/pumpaggregat är redan förbehandlade i fabrik.

Vid lagring av en pump/pumpaggregat som redan används ska följande åtgärder
vidtagas vid urdrifttagning.  (ð Kapitel 6.3.1, Sida 37) 

3.4 Återsändelse
1. Töm pumpen korrekt. (ð Kapitel 7.3, Sida 43)

2. Spola och rengör pumpen – särskilt vid skadliga, explosiva, heta och andra
farliga medier.

3. Om medier har använts, vars rester tillsammans med luftfuktighet medför
korrosionsskador eller brandrisk vid syrekontakt, måste pumpen dessutom
neutraliseras och torkas genom att vattenfri ädelgas blåses igenom.

4. Pumpen måste alltid åtföljas av en ifylld riskfrihetsförklaring.
Tillämpade säkerhetsåtgärder och saneringsåtgärder måste anges.
(ð Kapitel 11, Sida 71)

OBSERVERA

Vid behov kan du hämta ett intyg om riskfri enhet på internet på följande adress:
www.ksb.com/certificate_of_decontamination

http://www.ksb.com/GRAS-Cert
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3.5 Avfallshantering

 VARNING

Hälsofarliga och/eller heta pumpmedier, hjälp- och driftämnen

Fara för människor och miljö!

▷ Ta hand om och avfallshantera spolningsvätskor samt eventuellt kvarvarande
pumpmedium.

▷ Använd skyddskläder och skyddsmask vid behov.

▷ Ta hänsyn till lagbestämmelser angående avfallshantering av hälsofarliga
medier.

1. Demontera pumpen/pumpaggregatet.
Samla upp fetter och smörjoljor vid demonteringen.

2. Separera pumpmaterial, till exempel 
metaller, 
plaster, 
elektronikdelar, 
fetter och oljor

3. Avfallshantera enligt lokala föreskrifter och lagbestämmelser eller lämna till
behörig avfallshanteringsfirma.
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4 Beskrivning av pumpen/pumpaggregatet

4.1 Allmän beskrivning
▪ Blockpump med axeltätning

▪ Pump för hygieniska områden i livsmedels- och dryckesindustrin.

4.2 Produktinformation enligt direktiv nummer 1907/2006 (REACH)
Information om den europeiska kemikalieförordningen (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
se https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/ .

4.3 Beteckning

Tabelle 5: Exempel på beteckning
Position

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

V C 0 5 0 - 0 5 0 - 1 2 5 C C I 0 1 M A 1 3 0 0 2 A P D 2 K S B I E 3

V C I 1 0 5 0 - 0 5 0 - 1 6 0 C C I 0 2 A B 1 1 0 0 2 e x A P D 2 E M S I E I E 4

Angivet på märkskylt och datablad Endast angivet på datablad

Tabelle 6: Betydelse beteckning

Position Uppgift Betydelse

1-3 Pumptyp

VC Vitachrom

VCI Vitachrom Inducer

4 Inducer
3) Utan Inducer

0 Inducer 0

1 Inducer 1

2 Inducer 2

5-16 Pumpstorlek, t.ex.

050 Sugstuts, nominell diameter [mm]

050 Tryckstuts, nominell diameter [mm]

125 Pumphjul, nominell diameter [mm]

17 Pumphusmaterial

C Rostfritt stål 1.4409

18 Pumphjulsmaterial

C Rostfritt stål 1.4404

19 Utförande
3) Standard

X Ingen standard (GT3D, GT3)

20-22 Packningskod enkel mekanisk tätning

I01 BQ1E1-04GG Kohle/SiC/EPDM

I02 BQ1V26GG Kohle/SiC/Viton

I03 Q12Q1E1-04GG SiC/SiC/EPDM

I04 Q12Q1V26GG SiC/SiC/Viton

I06 BQ1E1-04GG Kohle/SiC/EPDM

I07 BQ1V26GG Kohle/SiC/Viton

I08 Q12Q1E1-04GG SiC/SiC/EPDM

I09 Q12Q1V26GG SiC/SiC/Viton

I10 Q22Q2E1-04GG Si-SiC/Si-SiC/EPDM

3 Utan uppgift

https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
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Position Uppgift Betydelse

20-22 I21 Q12Q1M1GG SiC/SiC/PTFE

Packningskod dubbel mekanisk tätning, tandemutförande

T11 BQ1E1-04GG Kohle/SiC/EPDM

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T12 BQ1V26GG Kohle/SiC/Viton

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T13 Q12Q1E1-04GG SiC/SiC/EPDM

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T14 Q12Q1V26GG SiC/SiC/Viton

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T16 BQ1E1-04GG Kohle/SiC/EPDM

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T17 BQ1V26GG Kohle/SiC/Viton

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T18 Q12Q1E1-04GG SiC/SiC/EPDM

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T19 Q12Q1V26GG SiC/SiC/Viton

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T20 Q22Q2E1-04GG Si-SiC/Si-SiC/EPDM

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

T31 Q12Q1M1GG SiC/SiC/PTFE

BQ1EGG Kohle/SiC/EPDM

23 Leveransomfattning

A Vinklad fot

B Monteringsplatta G1/G2

K Kalottfötter

M Motorfötter

T Tallriksfötter

24 Rörledningsanslutning

A Fläns APV FN

B Gänga DIN 11864-1A

C Fläns DIN 11864-2A

D Klämanslutning DIN 11864-3A

G Fläns Varivent

I Gänga ISO 2853 (IDF)

J Liten fläns Kieselmann

L Fläns EN 1092-1

M Gänga DIN 11851 (skruvförband
mjölkrör)

N Fläns Neumo

R Fläns DIN 2633 (EN 1092-1) med
honfläns

S Gänga SMS

T Klämanslutning EN 32676-A

25 Material O-ring

1 EPDM

2 Viton

3 PTFE

26-28 Motoreffekt PN [kW]

075 7,50
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Position Uppgift Betydelse

26-28 ... ...

100 10,00

29 Antal poler

30-31 Explosionsskydd

ex Med explosionsskyddad motor

-- Utan explosionsskyddad motor

32 Produktgeneration

A Vitachrom

33-36 PumpDrive
3) Utan PumpDrive

PD2 PumpDrive 2

PD2E PumpDrive 2 Eco

37 PumpMeter
3) Utan PumpMeter

M PumpMeter

38-40 Motortillverkare

KSB KSB

SIE Siemens

LOH Loher

HAL Halter

41-43 Verkningsgradklass

4.4 Märkskylt

VC  050-050-125  CC IO1MM1
9971372989  000300 02
Q  100 m3/h      l H         50    m

    1    mm2/s
n  2900   1/min l           2016

Id-No.    00 117 385                ZN 3804   -   C  37 x 52

1

2

5

4

3 9
8

7
6

Johann-Klein-Straße 9

Deutschland
67227 Frankenthal 

KSB SE & Co. KGaA

Bild 4: Märkskylt Vitachrom (exempel)

1 Modell, pumpstorlek och utförande 2 KSB-uppdragsnummer (tiosiffrigt)

3 Flöde 4 Varvtal

5 Mediets kinematiska viskositet 6 Uppdragspositionsnummer
(sexsiffrigt)

7 Serienummer (tvåsiffrigt) 8 Uppfordringshöjd

9 Tillverkningsår

4.5 Standardkonstruktion

Utförande

▪ Standardutförande med material enligt EGV 1935/2004

▪ Utförande enligt ATEX
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Modell

▪ Centrifugalpump

▪ Blockkonstruktion

▪ Enstegs

▪ Delar som kommer i kontakt med mediet, i rostfritt stål 1.4404/1.4409 (AISI 316L/
CF3M)

▪ CIP/SIP-kompatibel

▪ Inducerutförande för pumpning ur vakuumbehållare och vid låga NPSH-värden
(endast 65-160-IND, 80-250-IND, 80-250.1-IND)

Pumphus

▪ Ringhus

Pumphjulsform

▪ Halvöppet hjul med flera blad

Axeltätning

▪ Enkel mekanisk tätning, fritt omspolad, enligt EN 12756

▪ Dubbel mekanisk axeltätning i tandemutförande med quench enligt EN 12756

▪ Hygienutförande eller sterilutförande

Hygienutförande:

▪ Tätning på produktsidan med fritt omspolad fjäder, rotationsriktningsberoende

Sterilutförande:

▪ Tätning på produktsidan med täckt fjäder, polerad yta,
rotationsriktningsoberoende

Lager

▪ Inget separat pumplager

Motor

▪ Ytligt kyld KSB-motor med kortslutning

▪ Modell V1, V15/B5, B35

▪ Skyddsklass IP55

▪ Temperaturklass F

▪ 3 termistorer

▪ Driftsätt kontinuerlig drift S1

▪ Märkspänning (50 Hz) 220–240 V/380–420 V ≤ 2,20 kW; 380–420 V/660–725 V ≥
3,00 kW

▪ Märkspänning (60 Hz) 440–480 V

Explosionsskyddat utförande:

▪ Ytligt kyld KSB IEC trefas kortsluten motor

▪ Märkspänning (50 Hz) 220–240 V/380–420 V ≤ 1,85 kW

▪ Märkspänning (50 Hz) 380–420 V 660–725 V ≥ 2,50 kW

▪ Modelltyp IM V1 ≤ 3,30 kW

▪ Modelltyp IM V15 ≥ 4,60 kW

▪ Skyddsklass IP55 eller IP54

▪ Tändskyddsklass Ex de ll

▪ Temperaturklass T3

▪ Driftsätt kontinuerlig drift S1
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Automation

Automatisering möjlig med:

▪ PumpDrive

▪ PumpMeter

Anslutningar

▪ Axiell sugstuts, tangentiell tryckstuts

▪ Kan justeras inom området 360°

Standard:

▪ Gänga DIN 11851 (skruvförband mejerirör)

▪ Fläns enligt EN 1092-1

Alternativ:

▪ Fläns enligt DIN 11864-2-NF-A

▪ Fläns enligt EN 1092-1-F

▪ Fläns enligt APV-FN

▪ Gänga enligt DIN 11864-1-GS-A

▪ Gänga enligt IDF (ISO 2853)

▪ Gänga SMS

▪ Klämanslutning DIN 32676-A

▪ Klämanslutning ISO 2852

▪ Fler anslutningssätt på förfrågan

4.6 Uppställningssätt

Tabelle 7: Horisontella uppställningsvarianter

Uppställningsvariant Beskrivning

1966.6

Pumpaggregat med fastsättning på den vinklade foten

▪ Motorstorlek 90 till 112

Pumpaggregat med fastsättning på motorfoten

▪ Motorstorlek 90 till 280
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Uppställningsvariant Beskrivning

Pumpaggregat med uppställning på kalottfot

▪ Motorstorlek 90 till 280

▪ Alternativ till gummerade inställningsbara tallriksfötter

Pumpaggregat med fäste på monteringsplatta

▪ Motorstorlek 90 till 280

4.7 Konstruktion och funktion

Bild 5:  Sektionsritning Vitachrom

1 Reglerspalt 2 Tryckstutsar

3 Trycklock 4 Axel

5 Motorhus 6 Sugstutsar

7 Pumphjul 8 Axeltätning

9 Motorstativ 10 Rullager

11 Rullager

Utförande Pumpen är försedd med en axiell flödesingång och en radiell flödesutgång.
Hydrauliken kopplas till motorn via en fast hålaxelkoppling.

Funktionssätt Pumpmediet kommer in i pumpen via sugstutsen (6) och slungas utåt av det
roterande pumphjulet (7) i en radiell ström. I pumphusets flödesform omvandlas
mediets hastighetsenergi till tryckenergi och mediet leds via tryckstutsen (2) ut ur
pumpen. Mediets återflöde från huset till sugstutsen förhindras av en strypspalt (1).
Hydrauliken begränsas på pumphjulets baksida av ett pumphuslock (3), som axeln (4)
löper igenom. Axelgenomföringen genom locket tätas mot omgivningen med en
dynamisk axeltätning (8). Axeln är försedd med valslager (10 och 11) som bärs upp av
ett motorhus (5) som är sammankopplat med pumphuset och/eller pumphuslocket (3)
via drivstativet (9).
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Tätning Pumpen tätas med en normerad mekanisk tätning (alternativt med två mekaniska
tätningar i tandemanordning).

4.8 Beräknade ljudnivåvärden

Tabelle 8: Mätytans ljudtrycksnivå LpA4)

Nominellt effektbehov
PN

Pumpaggregat

1450 min -1 1750 min -1 2900 min -1 3500 min -1

[kW] [dB] [dB] [dB] [dB]

1,5 60 61 69 72

2,2 64 65 69 72

3 64 65 71 74

4 62 63 73 76

5,5 68 69 72 75

7,5 68 69 72 75

11 69 70 75 78

15 69 70 75 78

18,5 70 71 75 78

22 72 73 78 81

30 71 72 79 82

37 - - 79 82

45 - - 79 82

55 - - 79 82

75 - - 82 85

90 - - 82 85

4.9 Leveransomfattning
Beroende på utförandet ingår följande positioner i leveransomfattningen:

▪ Pump

▪ Motor

Tillbehör

t.ex.:

▪ Pumpfot eller stativfot med höjdjusterbara kalottfötter

▪ Motortäckkåpa (endast i kombination med höjdjusterbara kalottfötter)

▪ Mekanisk tätning i tandemanordning (quench-anordning)

4.10 Mått och vikt
Hämta uppgifter om mått och vikt i uppställningsplanen/måttbilden för pumpen/
pumpaggregatet.

4 Mätytans ljudtrycksnivå motsvarande ISO 3744 och DIN EN ISO 20361 . Gäller vid pumpens driftsområde med Q/
Qopt=0,8-1,1 och kavitationsfri drift. Vid garantianspråk gäller ett tillägg på +3 dB för mättoleransen och
spelet.



5 Uppställning/montering

23 från 76Vitachrom

19
66

.8
/1

7-
SV

5 Uppställning/montering

5.1 Inspektioner för uppställning

Uppställningsplats

 VARNING

Uppställning på ostadigt och icke bärande underlag

Personskador och materiella skador!

▷ Kontrollera att trycktåligheten är i enlighet med klass C12/15 för betongen i
exponeringsklass XC1 enligt EN 206-1.

▷ Underlaget måste vara härdad, jämnt och horisontellt.

▷ Följ viktangivelser.

1. Kontrollera byggkonstruktionen.
Byggkonstruktionen måste förberedas enligt dimensionerna på måttbladet/
uppställningsplanen.

5.2 Ställa upp pumpaggregatet

 FARA

Statisk urladdning på grund av otillräcklig potentialutjämning

Explosionsrisk!

▷ Kontrollera att det finns en ledande anslutning mellan pumpen och
bottenplattan.

OBS

Inträngande läckagevätska i motorn

Skada på pumpen!

▷ Ställ aldrig ned pumpaggregatet med motorn nedåt.

Fastsättning Tabelle 9: Typ av fastsättning

Motorstorlek Typ av fastsättning

till och med 112 M Vinklad fot

Alla motorstorlekar Motorfötter

Alla motorstorlekar Kalottfötter

OBSERVERA

Vid uppställning via motorfötter vid motorstorlekar 132 eller 160, ska motorfoten
underbyggas med 20 mm.

5.2.1 Montera och installera pump

Ta bort transportsäkringen

Ta bort skuminlägg ü Leverans av en pump utan motor.

1. Säkra rotorenheten mot tippning, till exempel genom att hänga upp eller stötta
den.

2. Lossa sexkantsmuttrarna 920.02 och 901.02 på pumphuset 103.

3. Ta bort pumplocket 163 och lägg det åt sidan.

4. Dra rotorenheten ur pumphuset och placera den på en ren och jämn yta.

5. Ta bort skuminlägget från pumphuset.
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6. Skjut in rotorenheten i pumphuset.

7. Montera tryckkåpan.

8. Dra åt sexkantsmuttern 920.02 och sexkantskruven 901.02 på pumphuset.
åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 

Lossa säkerhetsskruvarna5) 1. Lossa de 2 säkringsskruvarna i motorstativet 341 minst 4 varv och dra åt med de
båda låsmuttrarna.

ð Säkringsskruvarna får inte längre röra vid axeln 210.

2. Montera motorn.  (ð Kapitel 5.2.1.1, Sida 24)

Lossa låsbrickan6) 1. Lossa de 2 låsbrickorna 931 på trycklockets utsida, dra dem utåt och fixera dem
med de båda fästskruvarna.

ð Låsbrickorna får inte längre röra vid axeln 210.

2. Montera motorn.  (ð Kapitel 5.2.1.1, Sida 24)

5.2.1.1 Montera motorn

 FARA

Felaktig axelförbindning

Explosionsrisk!

▷ Skapa en axelförbindning mellan pump och motor utifrån uppgifterna i
driftsanvisningarna.

12

3

456

Bild 6: Montera motoraxeltappen på axeln

1 Skåra i axeln 2 Krysskilspår för motoraxel

3 Skåra i spännringen 4 Spännring

5 Motoraxel 6 Axel

ü Stegen och anvisningarna under  (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  har följts och
genomförts.

1. Motorn är installerad och fäst. (ð Kapitel 7.5.4, Sida 49) 

2. Fäst motorstativet 341 på motorn.

3. Montera stödfoten 183 beroende på storleken.

4. Sätt axel 210 och spännring 515 löst på motoraxeln.

5. Ställ in det axiella måttet "spalten" mellan pumphjulet och pumphuset. 
(ð Kapitel 7.5.5, Sida 50)

6. Se till att skåran i axeln 210 och skåran i spännringen 515 täcker varandra och
ligger mittemot motoraxelns krysskilspår. (Se bild: montera motoraxeltappen på
axeln 210)

7. Fäst axeln över spännringen på motoraxeln.

5 Gäller för Vitachrom 50-50-125/160/200, 65-65-125/160/200 och 80-80-125/160
6 Gäller för Vitachrom 50-50-250, 65-65-250, 80-80-250, 100-100-200 och 125-125-200
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5.2.2 Ställa upp pumpaggregatet

ü Leverans av ett pumpaggregat.

1. Installera pumpaggregatet på fundamentet och fäst det. 
(ð Kapitel 5.2, Sida 23)

2. Justera pumpaggregatet mot tryckstutsen med hjälp av vattenpasset.

5.3 Rörledningar

5.3.1 Ansluta rörledning

 FARA

Överskridelse av den tillåtna belastningen på pumpstutsen

Livsfara på grund av läckande, varma, giftiga, frätande eller brännbara medier vid
otäta ställen!

▷ Använd inte pumpen som fast punkt för rörledningarna.

▷ Rörledningarna ska stöttas direkt framför pumpen och anslutas korrekt utan
spänning.

▷ Följ reglerna för tillåtna krafter och moment på pumpstutsen.

▷ Kompensera utvidgningen av rörledningarna vid temperaturhöjning med
lämpliga åtgärder.

OBS

Felaktig jordning vid svetsarbeten i rörledning

Förstöring av rullager!

▷ Använd aldrig pumpen eller bottenplattan som jordning vid svetsarbeten.

▷ Undvik mediumflöde genom rullagren.

OBSERVERA

Montering av backventiler och avstängningsventiler rekommenderas enligt typ av
anläggning och pump. Dessa måste dock monteras på så sätt att tömning eller
urmontering av pumpen inte hindras.

ü Sugledningen/tilloppsledningen ska förläggas stigande mot pumpen,
tilloppsledningar fallande.

ü Dämpningssträcka före sugflänsen finns med en längd på minst den dubbla
diametern av sugflänsen.

ü Rörledningarna ska minst ha samma dimension som pumpens anslutningar.

ü För att undvika ökade tryckförluster är övergångar till större dimensioner
utförda med ca 8° utvidgningsvinkel.

ü Rörledningarna ska stöttas direkt framför pumpen och anslutas utan spänning.

1. Rengör behållare, rörledningar och anslutningar grundligt, spola och blås
igenom dem (framför allt vid nya anläggningar).

2. Ta bort flänsskydden på pumpens sug- och tryckstuts innan rörledningen
monteras.



5 Uppställning/montering

26 från 76 Vitachrom

19
66

.8
/1

7-
SV

OBS

Svetspärlor, glödspån och andra föroreningar i rörledningarna

Skada på pumpen!

▷ Avlägsna föroreningar från ledningarna.

▷ Montera filter vid behov.

▷ Observera uppgifterna under  (ð Kapitel 7.2.2.2, Sida 42)  följas.

3. Sätt om nödvändigt in ett filter i rörledningen (se bild: Filter i rörledning).

1

2
Bild 7: Filter i rörledning

1 Differenstryckmätare 2 Filter

OBSERVERA

Använd filter med masktrådnät på 0,5 mm x 0,25 mm (maskvidd x tråddiameter) av
korrosionsbeständigt material. 
Sätt in filter med tre gånger så stor area som rörledningen. 
Filter i hattform fungerar bra.

4. Montera pumpstutsen med rörledningen.

OBS

Aggressiva skölj- och betningsmedel

Skada på pumpen!

▷ Stäm av typen och tiden för rengöringsdriften vid skölj- och betningsdrift till
det använda hus- och tätningsmaterialet.

5.3.2 Tillåtna krafter och moment vid pumpstutsarna

Inga krafter och moment från rörledningssystemet (t.ex. genom vridning eller
värmeutvidgning) får verka på pumpen.

Rörledningarna på tryck- och sugsidan måste fångas upp på ett sådant sätt att inga
krafter och moment verkar på pumphusets sugstutsar. På grund av den smala spalten
mellan pumphjul och pumphusets golv på sugsidan föreligger annars risken för att
pumphjulet tar i på framsidan.

5.3.3 Vakuumutjämning

OBSERVERA

Vid pumpning av vakuumbehållare rekommenderas användning av en
vakuumutjämningsledning.
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För en vakuumutjämningsledning gäller följande bestämmelser:

▪ Minsta möjliga nominalbredd för rörledningen är 25 mm.

▪ Rörledningen mynnar ut över den högsta tillåtna vätskenivån i behållaren.

1 2

5

43

6
Bild 8: vakuumutjämning

1 Vakuumbehållare 2 vakuumutjämningsledning

3 Avstängningsventil 4 backventil

5 Huvudspärrmekanism 6 Vakuumtät spärrmekanism

OBSERVERA

En extra spärrbar rörledning (pumptrycksstuts-utjämningsledning) underlättar
luftningen av pumpen före start.

5.3.4 Extraanslutningar

 FARA

Bildning av en explosiv atmosfär genom blandning av oförenliga vätskor i
tilläggsrörledningar

Risk för brännskador!

Explosionsrisk!

▷ Se till att spärrvätskan/kylmedium och pumpmedium är förenliga.

OBS

Ej eller felaktigt använda extraanslutningar (quench-vätska)

Funktionsstörningar i pumpen!

▷ Beakta antal, dimensioner och läge för de extraanslutningarna i uppställnings-
resp. rörledningsplanen och illustrationen (om den finns) på pumpen.

▷ Använda avsedda extraanslutningar.

Vid användning av axeltätning i quench-anordningen ska quench-behållaren fästas i
omedelbar närhet av pumpaggregatet, ca en meter ovanför axelns mitt. Därigenom
uppnås en cirkulation av vätskan genom termosifonverkan eller tvångscirkulation.

Passande förskruvningar går att beställa som tillbehör. Följ den respektive
tillverkarens föreskrifter för monteringen av förskruvningarna.
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Quench

Anslutningar ▪ Rör enligt DIN 2391

▪ Packringsförskruvning enligt DIN 2353

Passande förskruvningar går att beställa som tillbehör. Följ den respektive
tillverkarens föreskrifter för monteringen av förskruvningarna.

OBSERVERA

Sköljpåfyllningsledningen måste alltid dras så att den lutar uppåt till
sköljförlagsbehållaren.

Anordning Fäst quench-behållaren (går att beställa som tillbehör) i omedelbar närhet av
pumpaggregatet, ca en meter ovanför axelns mitt. 
En cirkulation av vätskan uppnås genom termosifonverkan eller tvångscirkulation.

5.4 Inbyggnad/ isolering

 FARA

En explosionskänslig atmosfär kan bildas i pumpens inre på grund av otillräcklig
ventilation

Explosionsrisk!

▷ Säkerställ att utrymmet mellan pumphuslocket/tryckkåpan och lagerlocket är
ventilerat.

▷ Perforeringen på lagerbockens beröringsskydd får inte förslutas eller täckas
över (t.ex. genom isolering).

 VARNING

Spiralhus och pumphuskåpa/tryckkåpa intar pumpmediumets temperatur

Risk för brännskador!

▷ Isolera spiralhuset.

▷ Montera skyddsutrustningar.

OBS

Värmebildning i lagerbock

Lagerskador!

▷ Lagerbocken/lagerbockslanternan och pumphuslocket får inte isoleras.

5.5 Elektrisk anslutning

 FARA

Arbeten på elektrisk anslutning av obehörig personal

Livsfara på grund av strömstöt!

▷ Låt endast en elektriker utföra den elektriska anslutningen.

▷ Följ föreskrifterna i IEC 60364 och explosionsskyddEN 60079.
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 VARNING

Felaktig nätanslutning

Skada i elnätet; kortslutning!

▷ Följ de tekniska anslutningsvillkoren från den lokala elleverantören.

1. Kontrollera att aktuell nätspänning stämmer överens med uppgifterna på
motorns märkskylt.

2. Välj lämplig koppling.

OBSERVERA

Vi rekommenderar att ett motorskydd monteras.

5.5.1 Installera tidrelä

OBS

För långa omkopplingstider vid trefasmotorer med stjärntriangelstart

Skada på pumpen/pumpaggregatet!

▷ Håll omkopplingstiden mellan stjärna och triangel så kort som möjligt.

Tabelle 10: Ställa in tidreläet vid stjärntriangelkoppling

Motoreffekt Ställa in tid

[kW] [s]

≤ 30 < 3

> 30 < 5

5.5.2 Ansluta motor

OBSERVERA

Trefasmotorernas rotationsriktning ska alltid kopplas till högergående riktning
enligt IEC 60034-8 (sett mot motoraxeltappen).

Pumpens rotationsriktning motsvarar rotationsriktningspilen på pumpen.

1. Ställ in motorns rotationsriktning till pumpens rotationsriktning.

2. Följ tillverkardokumentationen som medföljde motorn.

5.5.3 Jordning

 FARA

Statisk urladdning

Explosionsrisk!

Skada på pumpaggregatet!

▷ Anslut potentialutjämningen till den avsedda jordanslutningen.

▷ Säkerställ pumpaggregatets potentialutjämning till fundamentet.
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5.6 Kontrollera rotationsriktning

 VARNING

Händer i pumphuset

Personskador, skador på pumpen!

▷ Håll aldrig händer eller föremål in i pumpen så länge som pumpaggregatets
elektriska anslutning inte avlägsnats och säkrats mot oavsiktlig återinkoppling.

OBS

Felaktig rotationsriktning vid rotationsriktningsberoende glidringspackning

Skador på glidringspackning och läckage!

▷ Koppla loss pumpen för kontroll av rotationsriktningen.

OBS

Felaktig rotationsriktning på styrdon och pump

Skada på pumpen!

▷ Beakta rotationsriktningspilen på pumpen.

▷ Kontrollera rotationsriktningen och, vid behov, kontrollera den elektriska
anslutningen och korrigera rotationsriktningen.

Den korrekta rotationsriktningen för motorn och pumpen är medurs (sett från
drivsidan).

1. Genom att starta motorn och genast stänga av den igen kan motorns
rotationsriktning kontrolleras.

2. Kontrollera rotationsriktningen. 
Motorns rotationsriktning ska stämma överens med rotationsriktningspilen på
pumpen.

3. Vid felaktig rotationsriktning ska den elektriska anslutningen till motorn och vid
behov även manövercentralen kontrolleras.
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6 Ta i drift/ta ur drift

6.1 Idrifttagning

6.1.1 Förutsättning för idrifttagande

Innan pumpaggregatet tas i drift måste följande punkter säkerställas:

▪ Pumpaggregatet ska vara elektriskt anslutet till samtliga skyddsanordningar
enligt gällande föreskrifter.  (ð Kapitel 5.5, Sida 28)

▪ Pumpen ska vara fylld med pumpmedium och ha luftats. 
(ð Kapitel 6.1.2, Sida 31)

▪ Rotationsriktningen ska vara kontrollerad.

▪ Alla extraanslutningar ska vara anslutna och funktionsdugliga.

▪ Smörjmedlen ska vara kontrollerade.

▪ Om pumpen/pumpaggregatet har stått stilla en längre tid ska åtgärder för
återidrifttagning genomföras.  (ð Kapitel 6.4, Sida 37)

▪ Låsbrickorna (om tillgängliga) ska ha dragits ut ur axelspåret.

6.1.2 Fylla på och avlufta pumpen

 FARA

Bildning av en explosiv atmosfär genom blandning av oförenliga vätskor i
tilläggsrörledningar

Risk för brännskador!

Explosionsrisk!

▷ Se till att spärrvätskan/kylmedium och pumpmedium är förenliga.

 FARA

Bildande av en explosionskänslig atmosfär i pumpens inre.

Explosionsrisk!

▷ Pumpens inre som kommer i kontakt med medium inklusive tätningsutrymmet
och hjälpsystem måste ständigt vara fyllda med pumpmedium.

▷ Säkerställ ett tillräckligt högt tilloppstryck.

▷ Planera för motsvarande övervakningsåtgärder.

OBS

Förhöjt slitage på grund av torrgång

Skada på pumpaggregatet!

▷ Kör aldrig pumpaggregatet i tomt tillstånd.

▷ Stäng aldrig avstängningsventilen i sug- och/eller försörjningsledningen under
drift.

1. Lufta pumpen och sugledningen och fyll på med pumpmedium.

2. Öppna ventilen helt på sugsidan.

3. I förekommande fall, öppna helt alla extraanslutningar (tätningsvätska,
spolningsvätska etc.).

OBSERVERA

På grund av konstruktionen är det möjligt att det efter påfyllningen återstår en
volym som inte är fylld med pumpmedium. Denna volym fylls genast med
pumpmedium när pumpen börjar arbeta efter påslagning av motorn.
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6.1.3 Start

 FARA

Överskridande av tillåtna tryck- och temperaturgränser genom anslutna sug- och/
eller tryckledningar

Explosionsrisk!

Läckage av heta eller giftiga pumpmedier!

▷ Använd aldrig pumpen med stängda avstängningsventiler i sug- och/eller
tryckledningarna.

▷ Starta pumpaggregatet endast mot en något eller helt öppen
avstängningsventil.

 FARA

Övertemperaturer på grund av torrkörning eller för hög gasandel i pumpmediet

Explosionsrisk!

Skada på pumpaggregatet!

▷ Kör aldrig pumpaggregatet i tomt tillstånd.

▷ Fyll pumpen enligt föreskrifterna.

▷ Kör endast pumpen i det tillåtna driftområdet.

OBS

Onormala ljud, vibrationer, temperaturer eller läckage

Skada på pumpen!

▷ Stäng genast av pumpen/pumpaggregatet.

▷ Ta pumpaggregatet i drift igen först när orsaken har åtgärdats.

ü Rörsystemet på anläggningssidan är rengjort.

ü Pump, sugledning och eventuell förbehållare är luftade och fyllda med
pumpmedium.

ü Påfyllnings- och avluftningsledningen är stängd.

OBS

Start mot öppen tryckledning

Motorn är överbelastad!

▷ Planera för tillräcklig effektreserv i motorn.

▷ Använd mjukstart.

▷ Använd varvtalsreglering.

1. Öppna avstängningsorganet i tillopps-/sugledningen helt.

2. Stäng avstängningsorganet i tryckledningen eller öppna det lite grann.

3. Slå på motorn.

4. Öppna avstängningsorganet långsamt när fullt varvtal föreligger i
tryckledningen och reglera gentemot driftspunkten.

6.1.4 Kontrollera axeltätningen

Mekanisk tätning Mekaniska tätningen har mycket låg eller nästan obefintliga läckageförluster
(ångor).
Mekaniska tätningarna är underhållsfria. 
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6.1.5 Stopp

OBS

Värmebildning inuti pumpen

Skada på axeltätningen!

▷ Beroende på anläggning, bör pumpaggregatet ha tillräcklig efterlöptid med
avstängd värmekälla, tills pumpmediets temperatur har sjunkit.

OBS

Återflödande pumpmedium är inte tillåtet

Motor- och lindningsskador! Skador på mekanisk tätning!

▷ Stäng ventilerna.

ü Ventilen i sugledningen är och förblir öppen.

1. Stäng ventilen i tryckledningen.

2. Stäng av motorn och vänta tills den stannar.

OBSERVERA

Avstängningsorganet kan förbli öppet om en backventil finns monterad i
tryckledningen, om hänsyn tas till anläggningsförhållandena och anläggningens
föreskrifter följs.

Vid längre stilleståndstider:

1. Stäng ventilen i sugledningen.

2. Stäng extraanslutningarna. 
Vid pumpmedier som flödar under vakuum, måste axeltätningen förses med
tätningsvätska även vid stillestånd.

OBS

Fastfrysningsrisk om pumpen står stilla för länge

Skada på pumpen!

▷ Töm pumpen och eventuella kyl-/värmeutrymmen resp. säkra mot fastfrysning.

6.1.6 Quench

Tillåtna quenchvätskor Quenchvätskan ska i görligaste mån lösa sig i pumpmediet och vara miljövänlig.

Typiska quenchmedier är:

▪ Vatten med en ledningsförmåga på 100-800 µS/cm

▪ Vatten-glykolblandning

▪ Glycerin7)

Temperatur- och
tryckgränser

Tabelle 11: Tillåtna temperatur- och tryckgränser

minimalt maximalt

Temperatur -10 °C

och

tsmält +10 °C8)

60 °C

och

tkok -10 °C8)

tryck Omgivningstryck 0,5 bar övertryck

7 Använd en diameter ≥ ¼ tum på cirkulationsledningen.
8 beroende på använd quenchvätska
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Genomflödes-quench Vid genomflödes-quench bör en kontinuerlig mängd ≥ 0,3 l/min ställas in.

6.2 Driftgränser

 FARA

Överskridande av systemgränser avseende tryck, temperatur, pumpmedium och
varvtal

Explosionsrisk!

Utträngande hett eller giftigt pumpmedium!

▷ Följd de i databladet angivna driftdata.

▷ Använd aldrig pumpmedier som pumpen inte är avsedd för.

▷ Undvik längre drift mot stängd avstängningsventil.

▷ Pumpen får inte drivas vid högre temperaturer, tryck eller varvtal än angivet i
databladet resp. på typskylten om inte skriftligt tillstånd från tillverkaren
föreligger.

 FARA

Bildande av en explosionskänslig atmosfär i pumpens inre

Explosionsrisk!

▷ Vid tömning av tankar och/eller behållare, skydda pumpen från torrkörning
genom att vidta lämpliga åtgärder (t.ex. nivåövervakning).

6.2.1 Omgivningstemperatur

OBS

Drift utanför tillåten omgivningstemperatur

Skada på pumpen/pumpaggregatet!

▷ Håll angivna gränsvärden för tillåtna omgivningstemperaturer.

Följ följande parametrar och värden under drift:

Tabelle 12: Tillåtna omgivningstemperaturer

Tillåten omgivningstemperatur Värde

maximalt 40 °C

minst se datablad

6.2.2 Start/stopp

 FARA

För hög yttemperatur på motorn

Explosionsrisk! 

Skador på motorn!

▷ På explosionsskyddade motorer ska uppgifterna i tillverkardokumentationen
för brytfrekvensen beaktas. 

Startfrekvensen bestäms i regel av motorns maximala temperaturhöjning. Den beror
på motorns effektreserver i stationär drift och startförhållandena (direktkoppling,
stjärn-triangelkoppling, tröghetsmoment och så vidare). Förutsatt att starterna
fördelas jämnt över den angivna tidsperioden kan sex starter per timme (h)
genomföras vid start mot en lätt öppen tryckslidventil.
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OBS

Återinkoppling vid stannande motor

Skada på pumpen/pumpaggregatet!

▷ Slå på pumpaggregatet igen först när pumprotorn står stilla.

6.2.3 CIP-rengöring (Cleaning in place)

OBS

Icke motståndskraftiga elastomerer

Skada på pumpen!

▷ Genomför endast rengöring/sterilisering när pumpens elastomerer (t.ex. O-
ringar, mekaniska tätningar) är tillverkade av EPDM eller andra tillåtna
material.

Användning CIP-rengöringen kan ske med pump i drift eller med stillastående pump.

Rengöringsmedel Vid CIP-rengöring av anläggningen, i vilken pumpaggregatet befinner sig, ska man
följa följande värden för de angivna rengörings- och desinfektionsmedlen gällande
koncentration, temperatur och kontakttid:

Tabelle 13: Rengöringsmedel för CIP-rengöring

Rengöringsmedel Koncentration 
[vikt. %]

Temperatur t
[°C]

Kontakttid
[tim]

Natriumhydroxid
(natronlut)

5 90 -

Fosforsyra 3 90 ≤ 1

Varmvatten - 90 -

Tvättlut, alkalisk 5 90 -

Salpetersyra 2 50 ≤ 0,5

Perättiksyra eller
väteperoxid

0,5
1

40
20

≤ 0,5

6.2.4 SIP-rengöring (Steaming in place)

 VARNING

Pumphuset antar steriliseringsmediets temperatur

Brännskador!

▷ Montera extra skyddsanordningar.

▷ Följ de allmänna säkerhetsreglerna för hantering av ånga.

OBS

Icke motståndskraftiga elastomerer

Skada på pumpen!

▷ Genomför endast rengöring/sterilisering när pumpens elastomerer (t.ex. O-
ringar, mekaniska tätningar) är tillverkade av EPDM eller andra tillåtna
material.
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OBS

SIP-rengöring med pumpen i drift

Skador på de mekaniska tätningarna!

▷ Utför endast SIP-rengöring (rengöring med het ånga) när pumpaggregatet är
avstängt.

Användning Använd endast SIP-rengöring vid avstängt pumpaggregat.

Gränsvärden Tabelle 14: SIP-rengöring Föreskrifter temperaturer

Parameter Värde

Högsta temperatur mättad ånga (SIP) 140 °C

Absolut tryck 3 bar

6.2.5 Pumpmedium

6.2.5.1 Matarflöde

Tabelle 15: Matarflöde

Temperaturområde (t) Minsta matarflöde Maximalt matarflöde

-30 upp till +70 °C ≈ 15 % av QOpt
9) se karakteristikkurvor för

hydraulik> 70 upp till +110 °C ≈ 25 % av QOpt
9)

Med hjälp av följande beräkningsformel kan man ta reda på om en farlig
temperaturökning på pumpens yta kan uppträda genom extra uppvärmning.

×
×

×

Tabelle 16: Förklaring

Formeltecken Betydelse Enhet

c specifik värmekapacitet J/kg K

g Jordacceleration m/s²

H Pumpmatarhöjd m

Tf Temperatur pumpmedium °C

TO Temperatur på husytan °C

Pumpens verkningsgrad vid driftpunkten -

Temperaturskillnad K

6.2.5.2 Pumpmediumets densitet

Pumpens effektupptagning ändrar sig proportionellt till pumpmediumets densitet.

OBS

Överskridande av högsta tillåtna pumpmediedensitet

Överbelastning av motorn!

▷ Beakta uppgifterna om densitet i databladet.

▷ Planera för tillräcklig effektreserv i motorn.

6.2.5.3 Pumpmediets viskositet

Pumpens matarhöjd, flöde och effektbehov påverkas av pumpmediets viskositet.

9 driftpunkt med den högsta verkningsgraden
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OBS

Överskridande av den tillåtna viskositeten för pumpmediet

Överbelastning av motorn!

▷ Beakta uppgifterna om pumpmediets viskositet i databladet.

▷ Planera för tillräcklig effektreserv i motorn.

6.2.5.4 Abrasiva medier

Andelen av abrasiva fasta partiklar får inte överskrida ett värde på 5 g/dm³, den
maximala partikelstorleken är 0,5 mm. Vid pumpning av pumpmedier med abrasiva
beståndsdelar kan man vänta sig ett högre slitage på hydraulik och axeltätning.
Serviceintervallerna gentemot de vanliga intervallerna förkortas därmed.

 FARA

Genomslipning av husväggen

Explosionsrisk!

▷ Använd pump med rotationsbroms.

▷ Förkorta inspektionsintervallen utifrån den ökade abrasionen.

▷ Vid brännbara pumpmedier: Pumpmedier får inte innehålla abrasiva
beståndsdelar.

6.3 urdrifttagning/konservering/lagring

6.3.1 Åtgärder för urdrifttagning

Pump/pumpaggregat förblir monterat

ü Tillräcklig vätsketillförsel finns för pumpens funktionskörning.

1. Vid en längre stilleståndstid ska pumpaggregatet regelbundet slås på och gå i ca
5 minuter varje månad till en gång i kvartalet.

ð Därigenom undviker man att det bildas avlagringar i pumpens inre och
direkt i pumpens tilloppsområde.

Pumpen/pumpaggregatet demonteras och lagras

ü Pumpen har tömts enligt föreskrifterna.

ü Säkerhetsbestämmelserna för demontering av pumpen har följts.
(ð Kapitel 7.4.1, Sida 43)

1. Spreja konserveringsmedel på pumphusets insida, speciellt vid
pumphjulsspalten.

2. Spreja konserveringsmedel genom sugstutsen och tryckstutsen.
Vi rekommenderar att stutsarna försluts (till exempel med plastkåpor).

3. Som skydd mot korrosion ska alla blanka pumpkomponenter och -ytor oljas eller
fettas in (silikonfri olja och fett, vid behov livsmedelsanpassat).
Följ ytterligare instruktioner för konservering. (ð Kapitel 3.3, Sida 13)

Vid mellanlagring ska endast komponenter av låglegerat material som kommer i
kontakt med pumpmediet konserveras. Använd konventionella konserveringsmedel
som följer livsmedelslagstiftningen. Följ tillverkarens anvisningar vid applicering och
borttagning.

Följ tillkommande anvisningar och uppgifter. (ð Kapitel 3, Sida 13)  

6.4 Återidrifttagning
För återidrifttagning ska punkterna för idrifttagning och gränserna för driftområdet
följas.  (ð Kapitel 6.1, Sida 31)   (ð Kapitel 6.2, Sida 34)
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Innan pumpen/pumpaggregatet åter tas i drift ska dessutom åtgärderna för service
och underhåll genomföras.  (ð Kapitel 7, Sida 39)

 VARNING

Saknade skyddsutrustningar

Skaderisk på grund av rörliga delar eller läckande pumpmedium!

▷ Omedelbart efter det att arbetena avslutats måste alla säkerhetsanordningar
och skyddsanordningar sättas på plats igen och åter sättas i funktion.

OBSERVERA

Om pumpen/pumpaggregatet varit ur drift längre tid än 1 år ska elastomerna bytas.
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7 Service/underhåll

7.1 Säkerhetsbestämmelser

 FARA

Gnistbildning vid underhållsarbeten

Explosionsrisk!

▷ Följ lokala säkerhetsföreskrifter.

▷ Underhållsarbeten på explosionsskyddade pumpaggregat måste alltid utföras
utanför det explosionsfarliga området.

 FARA

Felaktigt servat pumpaggregat

Explosionsrisk!

Skada på pumpaggregatet!

▷ Serva pumpaggregat regelbundet.

▷ Skapa en serviceplan som särskilt beaktar smörjmedel och packbox.

Operatören ombesörjer att alla underhålls-, service- och monteringsarbeten utförs av
auktoriserad och kvalificerad yrkespersonal, som skaffat sig tillräckligt med
information genom att ingående studera driftanvisningen.

 VARNING

Oavsiktlig inkoppling av pumpaggregatet

Skaderisk på grund av rörliga delar och farliga strömmar i kroppen!

▷ Säkra pumpaggregatet mot oavsiktlig inkoppling.

▷ Genomför arbeten på pumpaggregatet endast vid bortkopplade elektriska
anslutningar.

 FARA

Felaktigt utförd rengöring av lackerade pumpytor

Explosionsrisk på grund av elektrostatisk urladdning! 

▷ Vid rengöring av lackerade pumpytor i områden med atmosfär i
explosionsgrupp IIC ska lämpliga antistatiska hjälpmedel användas.

 VARNING

Hälsofarliga och/eller heta pumpmedier, hjälp- och drivmedel

Risk för personskador!

▷ Följ lagbestämmelser.

▷ Observera skyddsåtgärderna för människor och miljö när pumpmediumet
tappas ur.

▷ Se till att sanera pumpar som arbetar med hälsovådliga medier.

 VARNING

Pumpen står inte stadigt

Risk för klämskador på händer och fötter!

▷ Vid montering/demontering ska pumpen/pumpaggregatet/pumpdelar säkras
mot vältning och fall.
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Ett serviceschema minskar risken för dyra reparationer och underlättar underhållet
samt säkerställer en störningsfri och tillförlitlig drift av pumpen.

OBSERVERA

För samtliga underhållsarbeten, reparationsarbeten och monteringsarbeten står
KSB-Service och auktoriserade verkstäder till förfogande. För kontaktadresser, se
bifogat adresshäfte "Adresser" eller på Internet "www.ksb.com/contact".

Undvik att använda våld i samband med demontering och montering av
pumpaggregatet.

7.2 Underhåll / inspektion

7.2.1 Driftsövervakning

 FARA

Bildande av en explosionskänslig atmosfär i pumpens inre.

Explosionsrisk!

▷ Pumpens inre som kommer i kontakt med medium inklusive tätningsutrymmet
och hjälpsystem måste ständigt vara fyllda med pumpmedium.

▷ Säkerställ ett tillräckligt högt tilloppstryck.

▷ Planera för motsvarande övervakningsåtgärder.

 FARA

Felaktigt servad axeltätning

Explosionsrisk!

Utträngande hett, giftigt pumpmedium!

Skada på pumpaggregatet!

Risk för brännskador!

Brandrisk!

▷ Serva axeltätningen regelbundet.

 FARA

Övertemperaturer på grund av varmgående lager eller defekta lagertätningar

Explosionsrisk!

Brandrisk!

Skada på pumpaggregatet!

▷ Kontrollera rullagrens arbetsljud regelbundet.

OBS

Förhöjt slitage på grund av torrgång

Skada på pumpaggregatet!

▷ Kör aldrig pumpaggregatet i tomt tillstånd.

▷ Stäng aldrig avstängningsventilen i sug- och/eller försörjningsledningen under
drift.
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OBS

Överskridande av den tillåtna temperaturen på pumpmediet

Skada på pumpen!

▷ Längre drift mot stängt avstängningsorgan är icke tillåten (upphettning av
pumpmediet).

▷ Följ temperaturangivelserna i databladet och under driftområdesgränserna. 
(ð Kapitel 6.2, Sida 34)

Följ resp. kontrollera följande under driften:

▪ Pumpen ska alltid arbeta i lugnt och vibrationsfritt tempo.

▪ Kontrollera axeltätningen.  (ð Kapitel 6.1.4, Sida 32) 

▪ Kontrollera statiska tätningar avseende läckage.

▪ Kontrollera rullagrens arbetsljud.
Vibrationer, oljud och ökad strömförbrukning vid i övrigt oförändrade
driftförutsättningar tyder på slitage.

▪ Övervaka funktionen för eventuella extraanslutningar.

▪ Övervaka reservpumpen.
För att reservpumparna alltid ska vara driftklara ska de tas i drift en gång i
veckan.

▪ Övervaka lagringarnas temperatur.
Lagertemperaturen får inte överstiga 90 °C (mätt på motorhuset).

OBS

Drift utanför tillåten lagertemperatur

Skada på pumpen!

▷ Lagertemperaturen för pumpen/pumpaggregatet får aldrig överstiga 90 °C
(mätt på motorhusets utsida).

OBSERVERA

När pumpen har tagits i drift första gången kan vid fettsmörjda rullager förhöjda
temperaturer uppträda, vilka kan hänföras till inkörningen. Den slutgiltiga
lagertemperaturen infinner sig först efter en bestämd drifttid (upp till 48 timmar
beroende på olika faktorer).

7.2.2 Servicearbeten

 FARA

Övertemperaturer på grund av friktion, slag eller gnistor

Explosionsrisk!

Brandrisk!

Skada på pumpaggregatet!

▷ Kontrollera täckplattorna, plastdelar och andra kåpor för rörliga delar
regelbundet med avseende på deformering och kontrollera att de har ett
tillräckligt avstånd till de rörliga delarna.
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 FARA

Statisk urladdning på grund av otillräcklig potentialutjämning

Explosionsrisk!

▷ Kontrollera att det finns en ledande anslutning mellan pumpen och
bottenplattan.

7.2.2.1 Kontrollera spaltspel

ü Buller och vibrationer förekommer, vilka låter en förmoda att det roterande
pumphjulets skovlar vidrör pumphuset.

1. Demontera pumphuset.

2. Undersök pumphus och pumphjulets skovlar med avseende på start- och
beröringsspår.

3. Utjämna start- och beröringsspår med poleringsduk.

4. Avlägsna grader från pumphjulets skovlar.

5. Ställ in axiellt spaltspel (avstånd mellan hus och pumphjul) på nytt.
För värde, se tabellen nedan.
Förfarande (ð Kapitel 7.5.5, Sida 50) 

6. Montera pumphuset.
Åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51)  
Förfarande (ð Kapitel 7.5, Sida 46)

Tabelle 17: Axiellt spaltspel

Axialt avstånd10)

Ny (grundinställning) 0,7 mm

Maximalt tillåten utökning 1,0 mm

7.2.2.2 Rengöra filter

OBS

Otillräckligt tilloppstryck på grund av igensatt filter i sugledningen

Skada på pumpen!

▷ Övervaka filtrets smutsighetsgrad genom lämpliga åtgärder (till exempel med
ett differenstryckmätinstrument).

▷ Rengör filtret i lämpliga intervall.

7.2.2.3 Kontrollera quenchvätskan

Kontrollera emellanåt om quenchvätskan är förorenad.
Tappa eventuellt ur quenchvätskan. Rengör quenchsystemet och fyll på med ny
quenchvätska.

7.2.2.4 Rengöring av smutsfiltret

För att undvika föroreningar av ventilerna och den mekaniska tätningen (särskilt vid
första driftsättningen) är ett smutsfilter (740.Q1) inbyggt i quenchrördragningen.

10 Pumphus till pumphjulets skovel
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OBS

Otillräcklig spolning av de mekaniska tätningarna

Skada på pumpen!

▷ Övervaka smutsfiltrets föroreningsgrad genom lämpliga åtgärder (till exempel
med en differenstryckmätare).

▷ Rengör smutsfiltret vid lämpliga intervall.

Tabelle 18: Intervall för rengöring

Rengöring Intervall

Efter första driftsättningen Dagligen

Efter den tredje kontrollen Fastställ ett lämpligt intervall beroende
på föroreningsgraden.

7.3 Tömma/Rengöra

 VARNING

Hälsofarliga och/eller heta pumpmedier, hjälp- och driftämnen

Fara för människor och miljö!

▷ Ta hand om och avfallshantera spolningsvätskor samt eventuellt kvarvarande
pumpmedium.

▷ Använd skyddskläder och skyddsmask vid behov.

▷ Ta hänsyn till lagbestämmelser angående avfallshantering av hälsofarliga
medier.

1. Använd pumpanslutningarna för att göra en tömning av pumpmediet.

2. Spola pumpen vid användning av skadliga, explosiva, heta eller andra farliga
pumpmedier.
Rengör och spola ur pumpen ordentligt före transporten till verkstaden. Förse
även pumpen med ett rengöringscertifikat.

7.4 Demontera pumpaggregatet

7.4.1 Allmänna anvisningar/säkerhetsbestämmelser

 FARA

Arbeten på pump/pumpaggregat utan tillräckliga förberedelser

Risk för personskador!

▷ Stäng av pumpaggregatet korrekt. (ð Kapitel 6.1.5, Sida 33) 

▷ Stäng avstängningsventilerna i sugledning och tryckledning.

▷ Töm pumpen och gör den trycklös.

▷ Stäng eventuella extraanslutningar.

▷ Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperaturen.

 VARNING

Arbeten på pumpen/pumpaggregatet av obehörig personal.

Risk för personskador!

▷ Låt reparations- och underhållsarbeten genomföras endast av särskilt utbildad
personal.
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 VARNING

Varm yta

Risk för personskador!

▷ Låt pumpaggregatet svalna till omgivningstemperaturen.

 VARNING

Icke-fackmannamässig lyftning/förflyttning av tunga moduler eller komponenter

Personskador och materiella skador!

▷ När tunga moduler eller komponenter förflyttas ska lämpliga transportmedel,
lyftanordningar och lyftmedel användas.

Observera grundläggande säkerhetsföreskrifter och anvisningar.
(ð Kapitel 7.1, Sida 39) 

Vid arbeten på motorn, beakta respektive motortillverkares bestämmelser.

Vid demontering och montering ska sprängskisserna resp. den fullständiga ritningen
observeras.

Service står till tjänst vid eventuella skador.

OBSERVERA

För samtliga underhållsarbeten, reparationsarbeten och monteringsarbeten står
KSB-Service och auktoriserade verkstäder till förfogande. För kontaktadresser, se
bifogat adresshäfte "Adresser" eller på Internet "www.ksb.com/contact".

OBSERVERA

Vissa komponenter kan vara svåra att demontera från axeln efter längre driftstid.
Använd rostlösningsmedel eller lämplig avdragningsanordning.

7.4.2 Förbereda pumpaggregatet

1. Koppla från strömförsörjning och se till att enheten inte startar om oavsiktligt.

2. Minska trycket i rörledningsnätet genom att öppna en förbrukare.

3. Demontera förekommande extraanslutningar.

7.4.3 Montera ur hela pumpaggregatet

1. Lossa tryck- och sugstutsar från rörledningen.

2. Lossa fästskruvarna mellan stödfot resp. motorfot och fundament beroende på
pump-/motorstorleken.

3. Ta ut det kompletta pumpaggregatet från rörledningen.
Alternativ: lämna pumphuset 101 i rörledningen. Lossa klämbyglarna 81–44 och
avlägsna den återstående rotorenheten bakåt (Back-Pull-Out-design).
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7.4.4 Montera ur motorn

 VARNING

Tippning av motorn

Risk för klämskador på händer och fötter!

▷ Säkra motorn genom binda eller stötta upp den.

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.4.1, Sida 43)  till
(ð Kapitel 7.4.3, Sida 44)  ska ha beaktats resp. genomförts.

1. Lossa beroende på pump-/motorstorlek fästskruvarna mellan motorfot och
fundament.

2. Lossa muttrarna 920.01.

3. Avlägsna täckplattorna 68-3 genom drivstativets 341 öppningar.

4. Lossa sexkantsskruvarna 901.3.

5. Skjut i förekommande fall in båda låsbrickorna 931 i spåret i axeln 210.

6. Dra i förekommande fall åt sexkantsskruvarna 901.3.

7. Dra av motorn.

7.4.5 Montera ur rotorenheten

 VARNING

Tippa inskjutsenheten

Risk för klämskador på händer och fötter!

▷ Häng upp eller stötta upp inskjutsenhetens pumpsida.

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.4.1, Sida 43)  till
(ð Kapitel 7.4.4, Sida 45)  ska ha beaktats resp. genomförts.

1. Säkra vid behov inskjutsenheten innan den tippas, till exempel genom att binda
eller stötta upp den.

2. Lossa sexkantsmuttern 920.02 (vid fastskruvad tryckkåpa) resp. 901.02 (vid
ditklämd tryckkåpa) på pumphuset.

3. Dra ut rotorenheten ur pumphuset.

4. Ta bort O-ringen 412.01 och kasta den.

5. Placera rotorenheten på ett rent och jämnt underlag.

7.4.6 Montera ur pumphjulet

ü Stegen och anvisningarna (ð Kapitel 7.4.1, Sida 43)  till 
(ð Kapitel 7.4.5, Sida 45)  ska ha följts resp. genomförts.

ü Rotorenheten befinner sig på en ren och jämn monteringsplats.

1. Lossa pumphjulsmutter 922.01 (högergänga!).

2. Avlägsna O-ringen 412.02 från pumphjulets mutter.

3. Dra av pumphjulet 230.01 med specialavdragaren.

4. Placera pumphjulet 230.01 på ett rent och jämnt underlag.

5. Avlägsna kilarna 940.01 från axeln 210.01.

6. Ta ut O-ringen 412.03 från pumphjulets nav resp. dra av V-ringen 411.05 från
axeln 210.01.
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7.4.7 Avlägsna den mekaniska tätningen

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.4.1, Sida 43)  till
(ð Kapitel 7.4.6, Sida 45)  ska ha beaktats resp. genomförts.

ü Rotorenheten befinner sig på en ren och jämn monteringsplats.

1. Avlägsna den mekaniska tätningens roterande del från pumphjulet 230.01.

2. Dra i förekommande fall bort den andra mekaniska tätningen (roterande del)
från axeln 210.01.

3. Lossa i förekommande fall sexkantsmuttrarna 920.07 på motorstativet 341.

4. Lossa tryckkåpan 163.01 från drivstativet 341.

5. Avlägsna den mekaniska tätningens fasta del (mothållsring 433.01) från
tryckkåpan 163.01.

6. Avlägsna i förekommande fall den andra mekaniska tätningens fasta del 433.02
från tryckkåpan 163.01.

7.5 Montera pumpaggregat

7.5.1 Allmänna anvisningar/säkerhetsbestämmelser

 FARA

Felaktigt motorval

Explosionsrisk!

▷ Använd originalmotor eller en liknande motor från samma tillverkare.

▷ Tillåtna temperaturer på motorfläns och motoraxel måste vara högre än de
temperaturer som pumpen ger upphov till (kontrollera temperaturerna med
KSB).

 VARNING

Icke-fackmannamässig lyftning/förflyttning av tunga moduler eller komponenter

Personskador och materiella skador!

▷ När tunga moduler eller komponenter förflyttas ska lämpliga transportmedel,
lyftanordningar och lyftmedel användas.

OBS

Ej fackmannamässig montering

Skada på pumpen!

▷ Pumpen/pumpaggregatet ska monteras enligt gällande regler för
konstruktionen.

▷ Använd alltid original reservdelar.

Ordningsföljd Montera samman pumpen endast med hjälp av den tillhörande fullständiga
ritningen resp. sprängskissen.

Tätningar Använd alltid nya O-ringar.

Av metervara limmade O-ringar får inte användas.

Använd alltid nya packningar (se till att den nya tätningen håller samma tjocklek som
den gamla).

Montera tätningar av asbestfritt material eller grafit utan hjälp av smörjmedel (till
exempel kopparfett, grafitpasta).

Monteringshjälp Undvik om möjligt att använda hjälpverktyg.

Använd endast livsmedelskompatibla smörjmedel för pumpar i livsmedelsindustrin
(t.ex. vatten).

Åtdragningsmoment Alla skruvar ska dras åt enligt föreskrift vid monteringen.
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7.5.2 Montera den mekaniska tätningen

Montera mekanisk tätning Observera följande vid montering av mekanisk tätning:

▪ Håll arbetsplatsen ren och var noggrann.

▪ Ta inte bort glidytornas beröringsskydd förrän strax före monteringen.

▪ Undvik skador på tätningsytor och O-ringar.

ü Stegen och anvisningarna under  (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  ska ha beaktats resp.
genomförts.

ü Monterad lagring samt de separata delarna befinner sig på en ren och jämn
monteringsplats.

ü Alla demonterade delar ska rengöras och slitagekontrolleras.

ü Skadade eller slitna delar utbytta mot nya originalreservdelar. 
Packningsstorlek: (ð Kapitel 7.5.2.1, Sida 48)  
Material: (ð Kapitel 7.5.2.2, Sida 48) 

ü Tätningsytorna är rengjorda.

1. Rengör mothållsringarnas säten i tryckkåpan 163.01.

OBS

Elastomer i kontakt med olja eller fett

Bortfall av axeltätningen!

▷ Använd vatten som monteringshjälp.

▷ Använd aldrig olja eller fett som monteringshjälp.

2. Sätt försiktigt in den eventuella andra motringen.
Se till att använda ett jämnt tryck.

3. Tryckkåpan 163.01 i motorstativets 341 inpassning. Se då till följande:
Enkel mekanisk tätning: Vrid tryckkåpan så att ett av quenchanslutningshålen (R
1/8) pekar nedåt.
Dubbel mekanisk tätning: Montera tryckkåpan så att quenchanslutningshålen
pekar vågrätt åt sidan och att quenchledningarna kan anslutas genom
motorstativets fönster.

4. Sätt i förekommande fall på sexkantsmuttrarna 920.07 och dra åt.

OBSERVERA

Använd vatten som smörjmedel för att minska friktionen vid hopsättning av
bröstpackningen.

5. Skjut i förekommande fall på den sekundära mekaniska tätningen på axeln
210.01.

6. Skjut i förekommande fall på V-ringen 411.05 på axeln 210.01.

7. Sätt in krysskilarna 940.01 i axelspåret.

8. Sätt in O-ring 412.03 i pumphjulet.

9. Skjut på den roterande delen av den primära mekaniska tätningen 433.01 på
pumphjulet 230.

10. Skjut pumphjulet 230 på axeln 210.01.

11. Sätt in O-ring 412.02 i pumphjulets mutter 922.

12. Sätt på pumphjulets mutter 922 och dra åt den.
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7.5.2.1 Packningsstorlekar för dubbel mekanisk tätning

Tabelle 19: Packningsstorlekar

Pumpstorlek Bröstpackning Pumphjul, nominell diameter
[mm]

125 160 200 250

50 Primär tätning KU038R KU038R KU038R KU048R

Sekundär tätning KU022SO KU022SO KU022SO KU028SO

65 Primär tätning KU038R KU038R KU038R KU048R

Sekundär tätning KU022SO KU022SO KU022SO KU028SO

80 Primär tätning KU038R KU038R - KU048R

Sekundär tätning KU022SO KU022SO - KU028SO

100 Primär tätning - - KU048R -

Sekundär tätning - - KU028SO -

125 Primär tätning - - KU048R -

Sekundär tätning - - KU033SO -

7.5.2.2 Materialnyckel för enkla och dubbla mekaniska tätningar

Tabelle 20: Materialnyckel

Primär tätning Sekundär tätning

Utförandekod I01/T11

I06/T16

I03/T13

I08/T18

I02/T12

I07/T17

I04/T14

I09/T19

I10/T20 I21/T31 T11, T12, T13, T14,
T15, T16, T17, T18,

T19, T20, T31

Bokstävernas
ordningsföljd

Komponent-
beteckning

Kodbokstav enligt DIN EN 12756

1 glidring B Q12 B Q12 Q22 Q12 B

2 Motring Q1 Q1 Q1 Q1 Q2 Q1 Q1

3 Sidotätningar E1-04 E1-04 V26 V26 E1-04 M1 E

4 Fjäder G G G G G G G

5 övriga
konstruktionsdetaljer

G G G G G G G

Tabelle 21: Förklaring material

Kodbokstav11) Material

B Kol, impregnerad med plastharts (tillåtet enligt FDA)

Q1/Q12 Kiselkarbid, sintrad utan tryck (tillåtet enligt FDA)

Q2/Q22 Kiselkarbid, reaktionsbunden (tillåtet enligt FDA)

E1-04 EPDM (tillåtet enligt FDA, 3-A, USP VI)

V26 FPM (tillåtet enligt FDA, 3-A, USP VI)

M1 PTFE (tillåtet enligt FDA)

G CrNiMo-stål

11 DIN EN 12756
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7.5.3 Montera pumphjulet

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  till
(ð Kapitel 7.5.2, Sida 47)  ska ha beaktats resp. genomförts.

ü Förmonterad enhet (motor, axel, drivstativ, tryckkåpa) samt separata delar
befinner sig på en ren och jämn monteringsplats.

ü Alla demonterade delar ska rengöras och slitagekontrolleras.

ü Skadade eller slitna delar utbytta mot nya originalreservdelar.

ü Tätningsytorna är rengjorda.

1. Sätt i förekommande fall in O-ring 412.03 i pumphjul 230.

2. Skjut i förekommande fall på V-ringen 411.05 på axeln 210.01.

3. Lägg in krysskilen 940.01 i axeln 210.01.

4. Montera den primära mekaniska tätningens 433.01 roterande del på
pumphjulsnavet 230.

5. Skjut pumphjulet 230 på axeln 210.01.

6. Sätt in O-ring 412.02 i pumphjulets mutter 922.

7. Sätt på pumphjulsmuttern 922 på axelgängan och dra åt
Åtdragningsmoment  (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 

7.5.4 Montera rotorenheten

 VARNING

Tippa inskjutsenheten

Risk för klämskador på händer och fötter!

▷ Häng upp eller stötta upp inskjutsenhetens pumpsida.

ü Anvisningarna och stegen under  (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  till
(ð Kapitel 7.5.3, Sida 49)  ska ha beaktats resp. följts.

ü Skadade eller slitna delar utbytta mot nya originalreservdelar.

ü Tätningsytorna är rengjorda.

1. Säkra rotorenheten (om det behövs) så att den inte välter, till exempel genom
att binda eller stötta upp den.

2. Montera vid behov nya O-ringar 412.01 i inpassningen i tryckkåpan 163.01.

3. Skjut in rotorenheten i pumphuset 103.

4. Montera stödfoten 183 beroende på pump-/motorstorlek.

5. Dra åt sexkantsmuttern 920.02 och sexkantsskruven 901.02 på pumphuset. 
Åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 
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7.5.5 Ställa in spaltspel

1

3

2
0,7 mm

Bild 9: Axialspalt mellan pumphus och pumphjul

1 Pumphusvägg 2 Pumphjul

3 Axialspalt
Spaltvidd: 0,7 mm

 FARA

Felaktig inställning av det axiella spaltspelet

Explosionsrisk!

▷ Ställ in axialspalten mellan pumphus och pumphjul vid varje montering.

ð Använd ett av de båda tillvägagångssätten som beskrivs här för inställning
av axialspalten.

Ställa in spaltspelet med djupskjutmått

ü Stegen och anvisningarna under  (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  till 
(ð Kapitel 5.2.1.1, Sida 24)  ska ha beaktats resp. genomförts.

1. Skruva samman pumphuset 103.01 med motorstativet 341.01 resp. tryckkåpan
163.01.
Åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 

2. Förskjut axeln så att man när man roterar pumphjulet flera gånger för hand
precis uppnår "att det löper fritt" utan att beröra pumphuset.
Denna position markerar 0-läget, utifrån vilket det egentliga spaltspelet ställs
in.

3. För djupskjutmåttet genom sugstutsen.

4. Ställ in ett axiellt avstånd på 0,7 mm mellan pumphusets innervägg (på
sugsidan) och framkanten på pumphjulets skovlar genom att förskjuta axeln
bakåt.

5. Fixera pumphjulet med hjälp av klämringen 515.01 och insexskruven 914.01.
Se då till att skåran i axeln 210.01 och skåran i spännringen 515.01 täcker
varandra och ligger mittemot motoraxeländens krysskilspår.
Åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 
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Ställa in spaltspelet med bladmått

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  till
(ð Kapitel 5.2.1.1, Sida 24)  ska ha beaktats resp. genomförts.

1. Kläm in bladmått12) (0,7 mm tjockt) mellan pumphjul och hus.

2. Skruva samman pumphuset 103.01 med motorstativet 341.01 resp. tryckkåpan
163.01.
Åtdragningsmoment (ð Kapitel 7.6.1, Sida 51) 

3. Skjut pumphjulet mot bladmåttet.

4. Fixera pumphjulet med hjälp av klämringen 515.01 och insexskruven 914.01.
Se då till att skåran i axeln 210.01 och skåran i spännringen 515.01 täcker
varandra och ligger mittemot motoraxeländens krysskilspår.

5. Demontera pumphuset.

6. Avlägsna bladmåttet.

7. Sätt fast pumphuset.

7.5.6 Kontrollera inducerns koncentricitet

Endast vid version med inducer:

ü Stegen och anvisningarna under (ð Kapitel 7.5.1, Sida 46)  till
(ð Kapitel 7.5.5, Sida 50)  ska ha beaktats resp. genomförts.

1. Efter åtdragning av klämringen 515.01, kontrollera inducerns koncentricitet.
Maximal koncentricitetsrörelse 0,15 mm

7.6 Åtdragningsmoment

7.6.1 Åtdragningsmoment pumpaggregat
A B

C

D E
Bild 10: Skruvarnas åtdragningsställen

Tabelle 22: Åtdragningsmoment [NM] för skruvförbindningarna på pumpen

Position Gänga

A M10 38

12 Bladmått kan beställas från KSB.
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Position Gänga

A M12 55

B M10 38

M12 55

M16 130

C M12 × 1,5 55

M24 × 1,5 130

M30 × 1,5 170

D M6 21

M8 28

M10 53

E M8 20

M10 38

M12 55

M16 130

M20 250

7.7 Reservdelshållning

7.7.1 Reservdelsbeställning

För reservdelsbeställningar behövs följande uppgifter:

▪ Uppdragsnummer

▪ Uppdragspositionsnummer

▪ Serienummer

▪ Modellserie

▪ Modellstorlek

▪ Materialutförande

▪ Packningskod

▪ Tillverkningsår

Hämta alla uppgifter från märkskylten. (ð Kapitel 4.4, Sida 18)

Ytterligare nödvändiga data är:

▪ Del-nr och beteckning (ð Kapitel 9.1, Sida 56)

▪ Stycketal reservdelar

▪ Leveransadress

▪ Leveranssätt (fraktgods, post, expressgods, luftfrakt)

7.7.2 Rekommenderad reservdelshållning för tvåårsdrift enligt DIN 24296

Tabelle 23: Antal reservdelar för den rekommenderade reservdelshållningen

Det.nr. Komponentlista Antal pumpar (inkl. reservpumpar)

2 3 4 5 6 och 7 8 och 9 10 och
mer

210.01 Axel 1 1 2 2 2 3 30 %

230.01 Pumphjul 1 1 1 2 2 3 30 %

412.01 O-ring (hus) 2 3 4 5 6 8 90 %

412.02 O-ring (pumphjulsmutter) 2 3 4 5 6 8 90 %

412.03 O-ring (pumphjul) 2 3 4 5 6 8 90 %

433.01 Mekanisk tätning (primär) 2 3 4 5 6 8 90 %

433.02 Mekanisk tätning (sekundär) 2 3 4 5 6 8 90 %
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Det.nr. Komponentlista Antal pumpar (inkl. reservpumpar)

2 3 4 5 6 och 7 8 och 9 10 och
mer

411.01 Tätningsring (sugsida) 2 3 4 5 6 8 90 %

411.02 Tätningsring (trycksida) 2 3 4 5 6 8 90 %
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8 Fel, orsaker och åtgärder

 VARNING

Åtgärdande av felaktigt utförda arbeten

Risk för personskador!

▷ Vid alla arbeten för åtgärdande av fel måste alla anvisningar i
användaranvisningen och/eller dokumentationen från tillverkaren av
tillbehören beaktas.

Om problem inträffar som inte beskrivs i nedanstående tabell måste KSB-teknisk
support kontaktas.

A Pumphjulet kommer i kontakt med pumphusets vägg

B För lågt pumpflöde i pumpen

C Motorn är överbelastad

D Motorskyddsbrytaren slås från

E Förhöjd lagertemperatur

F Läckage i pumpen

G För stort läckage i axeltätningen

H Pumpen går ojämnt

I Otillåten temperaturökning i pumpen

Tabelle 24: Felsökning

A B C D E F G H I Möjliga orsaker Åtgärder13)

- ✘ - - - - - - - Pumpen pumpar mot ett för högt tryck Reglera driftpunkten

Kontrollera att det inte finns smuts i
anläggningen
Montering av ett större pumphjul14)

Öka varvtalet (turbin,
förbränningsanläggning)

- ✘ - - - - - ✘ ✘ Pumpen resp. rörledningarna är inte helt
luftade resp. inte helt fyllda

Avlufta resp. fylla

- ✘ - - - - - - - Inlopp eller pumphjul är blockerat Ta bort avlagringar i pumpen och/eller
rörledningar

- ✘ - - - - - - - Luftfickor i rörledningen Ändra rördragningen
Montera avluftningsventil

- - - - ✘ - ✘ ✘ - Spänning i pumpen eller resonansljud i
rörledningarna

Kontrollera rörledningsanslutningarna och
pumpens montering, minska eventuellt
avståndet mellan rörklämmorna
Fäst rörledningarna med
vibrationsdämpande material

- ✘ - - - - - ✘ ✘ Sughöjd för hög/
NPSH-anläggning (inlopp) för liten

Korrigera vätskenivån 
Öppna avstängningsventilen i
tilloppsledningen helt 
Ändra vid behov tilloppsledningen om
motståndet i tilloppsledningen är för stort 
Kontrollera monterat filter/sugöppning 
Håll tillåten trycksänkningshastighet

- ✘ - - - - - - - Felaktig rotationsriktning Byt 2 faser i strömförsörjningen

- ✘ ✘ - - - - - - Pumpen går på två faser Byt defekt säkring
Kontrollera elektriska
ledningsanslutningar

- - - - - - - ✘ - Skadat lager Byt

13 Pumpen ska kopplas trycklös när tryckförande komponenter ska åtgärdas mot störningar.
14 Förfrågan hos tillverkaren krävs
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A B C D E F G H I Möjliga orsaker Åtgärder13)

- - - - - - - ✘ ✘ för lågt flöde Öka lägsta flöde

- ✘ - - - - - ✘ - Slitage i inre delar Byt slitna delar

- ✘ ✘ - - - - ✘ - Pumpens mottryck är lägre än angivet i
beställningen

Reglera driftspunkten noga

- - ✘ - - - - - - Pumpmediet har högre densitet eller
högre viskositet än angivet i ordern

Förfrågan hos tillverkaren krävs

- - - - - ✘ - - - Defekt tätning Byt tätningen mellan pumphuset och
tryckkåpan

- - - - - - ✘ - - Sliten axeltätning Byt axeltätningen

- - - - - - ✘ - - Spårbildning eller skrovligheter på axeln Byt axeln
Byt axeltätningen

- - - - - - ✘ - - Pumpen går ojämnt Korrigera sugförhållandet 
Öka trycket på pumpens sugstuts

- - - - ✘ - - ✘ - För lite, för mycket eller olämpligt
smörjmedel

Öka, minska eller byt smörjmedel

- - - - - - - ✘ - Obalanserad rotor Rengör rotor
Balansera rotor

- - ✘ - - - - - - Motorskyddsbrytaren är inte rätt inställd Kontrollera inställningen
Byt ut motorskyddsbrytaren

✘ - - - - - - - - den axiella spaltvidden (bör = 0,7 mm) är
för liten

Ställ in spaltvidden på minst 0,7 mm

- ✘ - - - - - - - den axiella spaltvidden är för stor Ställ in spaltvidden på 0,7 mm
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9 Tillhörande dokumentation

9.1 Explosionsavbildning/detaljförteckning

9.1.1 Vitachrom standardutförande

Hygienpumpen Vitachrom finns i standardutförande (utförande utan Inducer) i två
grupper av pumpstorlekar, vars konstruktion skiljer sig åt.

Pumpstorleksgrupp I

▪ 50-125, 50-160, 50-200

▪ 65-125, 65-160, 65-200

▪ 80-125, 80-160

Pumpstorleksgrupp II

▪ 50-250

▪ 65-250

▪ 80-250

▪ 100-200

▪ 125-200
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9.1.1.1 Sprängskiss, pumpstorleksgrupp I med kalottfötter

Denna bild gäller följande pumpstorlekar:

050-050-125 065-065-125 080-080-125

050-050-160 065-065-160 080-080-160

050-050-200 065-065-200

[Endast tillgänglig i förpackningsenheter

411.02

103

411.01

920.02

922 230
433.01 412.01 (731.13/.14)

(710.13/.14)

940.01
(73-1.13/.14)

(731.34/.33)

914.01

515
515 
914.01

210

210 
940.01 
922 
412.02

515
515 
914.01

71-14.01/.02

163
163 
412.01

433.02412.03412.02

341

341 
68-3.01/.02 

902.01 
920.01

902.01 920.01
920.04

160.01

801

683 565 160.02

680
160.01/.02 
565 
683

182.02

89-4 
891 
901.04 
904.01 
914.02 
920.04/.05/.06

891

914.02
904.01

89-4

901.02

68-3.01/.02

901.01

183

920.05

901.04
920.06

UG1608524_D01_201/01

Bild 11: Sprängskiss

Tabelle 25: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

103 Pumphus 683 Lagersköld

160.01/.02 Bröst 71-14.01/.02 Anslutningsrör

163 Tryckkåpa 73-1.13/.14 Muff

182.02 Kalottfot 710.13/.14 Rör

183 Stödfot15) 731.13/.14/.33/.34 Rörförskruvning

210 Axel 89-4 Mellanläggsbricka

230 Pumphjul 801 Flänsmotor

341 Motorstativ 891 Grundram

411.01/.02 Packning 901.01/.02/.04 Sexkantskruv

412.01/.02/.03 O-ring 902.01 Pinnskruv

433.01/.02 Mekanisk tätning 904.01 Låsstift

515 Spännring 914.01/.02 Insexskruv

565 Nit 920.01/.02/.04/.05/.06 Mutter

15 Till motorstorlek 112M
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Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

68-3.01/.02 Täckplatta 922 Pumphjulsmutter

680 Skyddsplåt 940.01 Kil

9.1.1.2 Sprängskiss, pumpstorleksgrupp I med pumpfötter

Denna bild gäller följande pumpstorlekar:

050-050-125 065-065-125 080-080-125

050-050-160 065-065-160 080-080-160

050-050-200 065-065-200

[Endast tillgänglig i förpackningsenheter

411.02

103

411.01

920.02

922 230
433.01 412.01 (731.13/.14)

(710.13/.14)

940.01
(73-1.13/.14)

(731.34/.33)

914.01

515
515 
914.01

210

210 
940.01 
922 
412.02

515
515 
914.01

71-14.01/.02

163
163 
412.01

433.02412.03412.02

341

341 
68-3.01/.02 

902.01 
920.01

902.01 920.01
920.04

160.01

801

683 565 160.02

680
160.01/.02 
565 
683

182.03

89-4 
595 
891 
901.04 
914.02 
920.04/.05891

914.02
595

89-4

901.02

68-3.01/.02

901.01

920.05

901.04

183

UG1763176_D01_201/01

Bild 12: Sprängskiss

Tabelle 26: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

103 Pumphus 680 Skyddsplåt

160.01/.02 Bröst 683 Lagersköld

163 Tryckkåpa 71-14.01/.02 Anslutningsrör

182.03 Pumpfot 73-1.13/.14 Muff

183 Stödfot16) 710.13/.14 Rör

210 Axel 731.13/.14/.33/.34 Rörförskruvning

230 Pumphjul 89-4 Mellanläggsbricka

341 Motorstativ 801 Flänsmotor

411.01/.02 Packning 891 Grundram

412.01/.02/.03 O-ring 901.01/.02/.04 Sexkantskruv

16 Till motorstorlek 112M
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Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

433.01/.02 Mekanisk tätning 902.01 Pinnskruv

515 Spännring 914.01/.02 Insexskruv

565 Nit 920.01/.02/.04/.05 Mutter

595 Med undersats 922 Pumphjulsmutter

68-3.01/.02 Täckplatta 940.01 Kil
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9.1.1.3 Sprängskiss, pumpstorleksgrupp II med kalottfötter

Denna bild gäller följande pumpstorlekar:

050-050-250 065-065-250 080-080-250 100-100-200 125-125-200

[Endast tillgänglig i förpackningsenheter

515 515 
914.01

182.02

89-4 
891 
901.04 
904.01 
914.02 
920.04/.05/.06

UG1608999_D01_201/01

891

89-4
914.02

920.05
901.04

904.01
920.06

341
509

914.03

902.01
920.01

801

680
160.01/.02 
565 
683

683 565
160.02

160.01

801

920.0468-3.01/.02

341

341 
68-3.01/.02 

902.01 
920.01

183

920.07

902.01

920.01

411.02

103

411.01

920.02

412.02

922

433.01
433.02

230

412.01

163
163 
412.01

71-14.01/.02
903
411.03

(73-1.13/.14)

(731.34/.33)

(710.13/.14)

(731.13/.14)

901.02

902.06 
902.07

940.01

914.01

515 
914.01

210

210 
940.01 
922 
412.02

515
515 
914.01

Bild 13: Sprängskiss

Tabelle 27: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

103 Ringformig kåpa 683 Lagersköld

160.01/.02 Bröst 71-14.01/.02 Anslutningsrör

163 Tryckkåpa 73-1.13/.14 Muff

182.02 Kalottfot 710.13/.14 Rör

183 Stödfot 731.13/.14/.33/.34 Rörförskruvning

210 Axel 801 Flänsmotor

230 Pumphjul 89-4 Mellanläggsbricka

341 Motorstativ 891 Grundram

411.01/.02/.03/.04 Packning 901.02/.04 Sexkantskruv

412.01/.02 O-ring 902.01/.06/.07 Pinnskruv

433.01/.02 Mekanisk tätning 903 Förslutningsskruv

509 Mellanring 904.01 Låsstift

515 Spännring 914.01/.02/.03 Insexskruv

565 Nit 920.01/.02/.04/.05/.06/.07 Mutter

68-3.01/.02 Täckplatta 922 Pumphjulsmutter

680 Motorskyddsplåt 940.01 Kil



9 Tillhörande dokumentation

61 från 76Vitachrom

19
66

.8
/1

7-
SV

9.1.1.4 Sprängskiss, pumpstorleksgrupp II med pumpfötter

Denna bild gäller följande pumpstorlekar:

050-050-250 065-065-250 080-080-250 100-100-200 125-125-200

[Endast tillgänglig i förpackningsenheter

411.02

103

411.01

920.02

922 230
433.01 412.01 (731.13/.14)

(710.13/.14)

940.01
(73-1.13/.14)

(731.34/.33)

914.01

515
515 
914.01

210

210 
940.01 
922 
412.02

515
515 
914.01

71-14.01/.02

163
163 
412.01

433.02412.03412.02

341

341 
68-3.01/.02 

902.01 
920.01

902.01 920.01
920.04

160.01

801

683 565 160.02

680
160.01/.02 
565 
683

182.03

89-4 
595 
891 
901.04 
914.02 
920.04/.05891
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901.01

920.05

901.04
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UG1763176_D01_201/01

Bild 14: Sprängskiss

Tabelle 28: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

103 Ringformig kåpa 680 Motorskyddsplåt

160.01/.02 Bröst 683 Lagersköld

163 Tryckkåpa 71-14.01/.02 Anslutningsrör

182.03 Pumpfot 73-1.13/.14 Muff

183 Stödfot 710.13/.14 Rör

210 Axel 731.13/.14/.33/.34 Rörförskruvning

230 Pumphjul 801 Flänsmotor

341 Motorstativ 89-4 Mellanläggsbricka

411.01/.02/.03 Packning 891 Grundram

412.01/.02 O-ring 901.02/.04 Sexkantskruv

433.01/.02 Mekanisk tätning 902.01/.06/.07 Pinnskruv

509 Mellanring 903 Förslutningsskruv

515 Spännring 914.01/.02/.03 Insexskruv

565 Nit 920.01/.02/.04/.05/.07 Mutter

595 Med undersats 922 Pumphjulsmutter

68-3.01/.02 Täckplatta 940.01 Kil
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9.1.2 Vitachrom med inducer

9.1.2.1 Sektionsritning, Vitachrom med kalottfötter

914.01

412.01 920.02 163 341
411.02 901.02

561 
970.01 920.01 68-3

801902.01

433.01 433.02 210 515 182.02

680

720 
731

230

412.03

103

412.02

411.01

236

940.02

18966:32/3

Bild 15: Pumpstorlek 65-160-ind

Tabelle 29: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

68-3 Täckplatta 561 Låsstift

103 Ringformig kåpa 680 Motorskyddsplåt

163 Tryckkåpa 720 Formstycke

182.02 Kalottfot 731 Rörförskruvning

210 Axel 801 Flänsmotor

230 Pumphjul 901.02 Sexkantskruv

236 Inducer 902.01 Stiftskruv (motorstativ)

341 Motorstativ 914.01 Insexskruv

411.01/.02 Packning 920.01 Mutter (motor)

412.01/.02/.03 O-ring 920.02 Mutter (pumphusets kupolmutter)

433.01/.02 Mekanisk tätning 940.02 Kil

515 Spännring 970.01 Skylt
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914.01

412.01

920.02

163.01 341411.02

901.02
561 

970.01 920.01 68-3

801902.01

433.01

433.02

210 515 182.02

680

903 
411.03

230

550

103

412.02

411.01

236

940.02

411.04

940.01

922

902.06

920.07

1966:31/3

720 731

Bild 16: Pumpstorlek 80-250-ind

Tabelle 30: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

68-3 Täckplatta 561 Låsstift

103 Ringformig kåpa 680 Motorskyddsplåt

163.01 Tryckkåpa 720 Formstycke

182.02 Kalottfot 731 Rörförskruvning

210 Axel 801 Flänsmotor

230 Pumphjul 901.02 Sexkantskruv

236 Inducer 902.01/.06 Pinnskruv

341 Motorstativ 903 Förslutningsskruv

411.01/.02/.03/.04 Packning 914.01 Insexskruv

412.01/.02 O-ring 920.01/.02/.07 Mutter

433.01/.02 Mekanisk tätning 922 Pumphjulsmutter

515 Spännring 940.01/.02 Kil

550 Bricka 970.01 Skylt
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9.1.2.2 Sektionsritning, Vitachrom med pumpfötter

914.01

412.01 920.02 163 341

411.02 901.02
561 

970.01 920.01 68-3

801902.01

433.01 210 515 182.03

680

230

103

412.02

411.01

236

940.02

412.03

UG1764320_D01_001/01

620 
710 

73-1 
731

433.02

Bild 17: Pumpstorlek 65-160-ind

Tabelle 31: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

68-3 Täckplatta 561 Låsstift

73-1 Muff 620 Visarriktning

103 Ringformig kåpa 680 Motorskyddsplåt

163 Tryckkåpa 710 Rör

182.03 Pumpfot 731 Rörförskruvning

210 Axel 801 Flänsmotor

230 Pumphjul 901.02 Sexkantskruv

236 Inducer 902.01 Stiftskruv (motorstativ)

341 Motorstativ 914.01 Insexskruv

411.01 Tätningsring (sugsida) 920.01 Mutter (motor)

411.02 Tätningsring (trycksida) 920.02 Mutter (pumphusets kupolmutter)

412.01/.02/.03 O-ring 940.02 Kil

433.01/.02 Mekanisk tätning 970.01 Skylt

515 Spännring
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914.01

412.01

920.02

163.01 341411.02

901.02
561 

970.01 920.01 68-3

801902.01

433.01 210 515 182.03

680

230

103

412.02

411.01

236

940.02

550

UG1764378_D01_001/01

620 
710 
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903 
411.03
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Bild 18: Pumpstorlek 80-250-ind

Tabelle 32: Artikelförteckning

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

68-3 Täckplatta 620 Visarriktning

73-1 Muff 680 Motorskyddsplåt

103 Ringformig kåpa 710 Rör

163.01 Tryckkåpa 731 Rörförskruvning

182.03 Pumpfot 801 Flänsmotor

210 Axel 901.02 Sexkantskruv

230 Pumphjul 902.01/.06 Pinnskruv

236 Inducer 903 Förslutningsskruv

341 Motorstativ 914.01 Insexskruv

411.01/.02/.03/.04 Packning 920.01 Mutter (motor)

412.01/.02 O-ring 920.02 Mutter (pumphusets kupolmutter)

433.01/.02 Mekanisk tätning 920.07 Mutter

515 Spännring 922 Pumphjulsmutter

550 Bricka 940.01/.02 Kil

561 Låsstift 970.01 Skylt
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9.1.3 Varianter på den mekaniska tätningen

Enkel mekanisk tätning

412.02

922

103

230

163 24A

433.01

a) b)

411.05

Bild 19: Enkel mekanisk tätning a) med O-ring (pumpstorleksgrupp I) b) med V-ring (pumpstorleksgrupp II)

Komponentnr. Komponentlista Komponentnr. Komponentlista

103 Ringformig kåpa 412.03 O-ring17)

163 Tryckkåpa 433.01 Mekanisk tätning (produktsida)

210 Axel 922 Pumphjulsmutter

230 Pumphjul 24A Utlopp quenchvätska (G1/818))

411.05 V-ring19) 24E Inlopp quenchvätska (G1/818))

412.02 O-ring

17 Endast pumpstorleksgrupp I
18 Enligt ISO 228/1
19 Endast pumpstorleksgrupp II
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Dubbel mekanisk tätning i tandemanordning

412.02

922

103

230

163 24A

433.01

a) b)

411.05 433.02

Bild 20: Dubbel mekanisk tätning a) med O-ring (pumpstorleksgrupp I) b) med V-ring (pumpstorleksgrupp II)

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

103 Ringformig kåpa 412.03 O-ring17)

163 Tryckkåpa 433.01 Mekanisk tätning (produktsida)

210 Axel 433.02 Mekanisk tätning (mot atmosfär)

230 Pumphjul 922 Pumphjulsmutter

411.05 V-ring19) 24A Utlopp quenchvätska (G1/818))

412.02 O-ring 24E Inlopp quenchvätska (G1/818))

Strömförsörjningsenheter för mekanisk tätning i tandemutförande
(ð Kapitel 9.1.4, Sida 68) 

Vridlås

163.02

562

b)

163.02

a)

Bild 21: Enkel eller dubbel mekanisk tätning a) utan vridlås, b) med vridlås

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

163.02 Tryckkåpa 562 Vridlåsets cylinderstift
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9.1.4 Strömförsörjningsenhet för mekanisk tätning i tandemutförande

Quenchbehållare
1 2 3

456

Bild 22: Försörjningsanordning med quenchbehållare

1 Primär mekanisk tätning 2 Sekundär mekanisk tätning

3 Påfyllning av quenchvätska 4 Höjdskillnad mellan pumpaxel och
quenchbehållare ca 1,5 m

5 Inlopp quenchvätska
anslutning 24E

6 Utlopp quenchvätska
anslutning 24A
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Genomflödes-quench

Bild 23: Quenchrördragning vid försörjningsanordning som genomflödes-quench

Komponentnr. Beteckning Komponentnr. Beteckning

182.01 Fot 733.01 Rörklämma

411.01 Packning 740.01 Smutssil

550.01 Bricka 741.01 Nålventil

550.02 Bricka 741.02 Magnetventil

550.03 Bricka 757.01 Reglering

719.01 Rillad rörslang 901.01 Sexkantskruv

720.01 Nippel 901.02 Sexkantskruv

720.02 Nippel 920.01 Mutter

731.01 Reduceringsnippel 24A Quench av

731.02 Muff 24E Quench på
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11 Riskfrihetsförklaring

Typ: ................................................................................................................................

Uppdragsnummer/

Uppdragspositionsnummer20): ................................................................................................................................

Leveransdatum: ................................................................................................................................

Tillämpningsområden: ................................................................................................................................

Pumpmedium20): ................................................................................................................................

Kryssa i tillämpligt alternativ20):

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
radioaktivt explosivt frätande giftigt

⃞ ⃞ ⃞ ⃞
hälsoskadligt miljöfarligt lättantändligt ofarligt

Orsak till återsändelse20): ................................................................................................................................

Anmärkningar: ................................................................................................................................

................................................................................................................................

Produkten/tillbehöret har före leverans/iordningsställande noggrant tömts samt rengjorts in- och utvändigt.

Härmed försäkrar vi att denna produkt är fri från farliga kemikalier, biologiska och radioaktiva ämnen.

På magnetkopplade pumpar har innerrotorenheten (pumphjul, pumphuslock, lagerringshållare, glidlager, innerrotor) tagits
ut ur pumpen och rengjorts. Vid otäthet i spaltkåpan rengjordes även yttre rotor, lagerhållarlanterna, läckagebarriär och
lagerkonsol resp. mellanstycke.

På spaltrörsmotorpumpar har rotor och glidlager tagits ut ur pumpen för rengöring. Vid otäthet hos statorns spaltrör har
statorrummet kontrollerats med avseende på inträngande pumpmedium och vid behov avlägsnats.

⃞ Särskilda säkerhetsåtgärder behövs inte för den fortsatta hanteringen.

⃞ Följande säkerhetsåtgärder avseende spolningsvätskor, restvätskor och avfallshantering krävs:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Vi försäkrar att de angivna uppgifterna är korrekta och fullständiga, och att försändelsen sker enligt gällande lagbestämmelser.

................................................................ ....................................................... .......................................................

Plats, datum och underskrift Adress Företagsstämpel

20 Obligatoriska fält
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Å
Åtdragningsmoment 51

Återidrifttagning 38

Ö
Övervakningsutrustningar 12

Övriga gällande dokument 7
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