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1 Istruzioni addizionali

1.1 Informazioni generali
Le presenti istruzioni addizionali valgono in aggiunta a quelle per il funzionamento e
il montaggio. È necessario attenersi a tutte le indicazioni contenute nel manuale di
istruzioni per il funzionamento e il montaggio.

Tabella 1: Manuali uso e manutenzione rilevanti

Serie costruttiva Codice delle istruzioni di funzionamento/montaggio

MyFlow Drive 4074.83

1.2 Attacchi modulo bus di campo
I moduli bus di campo sono realizzati come moduli a inserimento.
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Fig. 1: Modulo bus di campo

Tabella 2: Modulo bus di campo

Po
si

zi
o

n
e Componente Descrizione

1 Connettore A M12 Codifica B

2 Presa B M12 Codifica B

3 Spia luminosa LED verde Comunicazione lato bus di campo attiva / possibile

4 Spia luminosa LED gialla Comunicazione bus interno all'apparecchio OK (Heartbeat presente)

5 Spia luminosa LED rossa Guasto o errore di comunicazione Modbus

▪ A montaggio successivo

▪ Pezzo a T interno (bus collegato ad anello) - senza interruzioni anche in caso di
caduta di tensione del convertitore di frequenza

▪ Spina da intestare

1.3 Installare e collegare il modulo bus di campo
Il modulo bus di campo è disponibile come modulo a inserimento in esecuzione
Modbus-RTU.

Il modulo bus di campo presenta le seguenti caratteristiche:

▪ A montaggio successivo

▪ Pezzo a T interno (bus collegato ad anello) - senza interruzioni anche in caso di
caduta di tensione del convertitore di frequenza

▪ Spina da intestare

Montaggio del modulo bus di campo

Il modulo bus di campo può essere introdotto nel relativo vano libero del
convertitore di frequenza.
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Coperchio cieco

1

a) b)

Fig. 2: Coperchio cieco, 
a) MyFlow Drive fino a 11 kW, b) MyFlow Drive da 15 kW

1 Coperchio cieco

1. Rimuovere le viti con intaglio a croce dal coperchio cieco.

2. Rimuovere il coperchio cieco.

Modulo bus di campo a) b)

Fig. 3: Introdurre il modulo bus di campo, 
a) MyFlow Drive fino a 11 kW, b) MyFlow Drive da 15 kW

1. Introdurre con cautela il modulo bus di campo nell'apposito vano aperto. Il
modulo a inserimento viene fatto passare su guide fino all'innesto in sede nel
contatto.

2. Fissare il modulo bus di campo con le 4 viti con intaglio a croce. Si garantisce il
tipo di protezione IP55 solo se le viti sono serrate.

a) b)

Fig. 4: Fissare il modulo bus di campo, 
a) MyFlow Drive fino a 11 kW, b) MyFlow Drive da 15 kW

ATTENZIONE

Montaggio non conforme

Compromissione del tipo di protezione (non viene garantito il tipo di protezione)!

▷ Munire gli attacchi non utilizzati della presa M12 di cappuccio (incluso nella
fornitura).
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1.4 Allacciamento del modulo bus di campo
Nel collegare il modulo bus di campo osservare in modo particolare i seguenti punti:

▪ Prima di creare il collegamento bus tra gli utenti, è necessario effettuare e
controllare il collegamento equipotenziale.

▪ Per schermare le alte frequenze utilizzare cavi elettrici schermati e montare in
conformità alla normativa EMC.

▪ Si consiglia una distanza minima di 0,3 m dagli altri cavi elettrici.

▪ Non effettuare altri collegamenti al modulo bus di campo con il cavo bus (ad es.
allarme 230 V e avvio 24 V).

▪ Come cavo di collegamento utilizzare un cavo specifico per il modulo bus di
campo.

ATTENZIONE

Installazione inadeguata

Danneggiamento del modulo bus di campo!

▷ Non alimentare mai con tensione il modulo bus di campo mediante il
collegamento a morsetto.

BA BA
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Fig. 5: Allacciamento del modulo bus di campo

Tabella 3: Allacciamento del modulo bus di campo

Posizione Dispositivo Connettore M12

1 Convertitore di
frequenza 1

Connettore A M12: in entrata 
Presa B M12: in uscita

2 Convertitore di
frequenza 2

Connettore A M12: in entrata 
Presa B M12: in uscita

1.5 Modulo Modbus RTU
Il modulo Modbus RTU dispone di un'interfaccia RS485 con protocollo Modbus RTU
come da specifiche V1.1b. La regolazione viene eseguita mediante parametri nel
convertitore di frequenza.

Protocollo di comunicazione MODBUS (RTU)

Terminazione bus Esterna

Interfaccia EIA-485 (RS485)

Velocità di trasferimento 19200 Bit/s (variabile)

Tipo di dispositivo Slave

Accesso al bus Procedimento di polling fra Master e
Slave

Parità ▪ Even

▪ Odd

▪ No parity
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Come cavo di collegamento utilizzare un cavo specifico per moduli Modbus con le
seguenti caratteristiche:

▪ Flessibilità

▪ Schermato

▪ Fili ritorti per il cavo dati (D0-D1)

▪ L'impedenza caratteristica deve essere min. 100 Ohm.

▪ Terzo filo o seconda coppia di fili per la massa comune

b)a)
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Fig. 6: Piedinatura: a) schema dei poli connettore M12, b) schema dei poli presa M12

Tabella 4: Piedinatura

Pin Codice colore fili Assegnazione connettore M12/
presa M12 (codifica B)

Segnale

Cavo (CAN open) Cavo (DIN 47100)

1 - - VP (+5V) +5V

2 Blu Marrone D- RS-485 A / Data -

3 Nero Verde GND GND

4 Bianco Bianco D+ RS-485 B / Data +

5 Schermo Schermo Schermo Schermo

Filettatura - - Schermo Schermo

5

4

32
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D +

GND

D -

Shielding
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M N

Fig. 7: Cavo intestato

Ⓜ Connettore M12 Ⓝ Presa M12
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1 2 3 4 51 2 3 4 5

D +

D -

GND

NM

63

5251
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A B

Shielding

Fig. 8: Figura collegamenti

Terminazione bus Le resistenze terminali devono essere conformi al seguente standard: Profibus
Standard DP DIN 19245 parte3 Capitolo 6.3

1
390

390

220
2

3

4

Fig. 9: Resistenza terminale bus M12

La resistenza terminale del modulo bus di campo può essere inserita direttamente
sulla presa M12. Se il modulo bus di campo non presenta tensione, non avviene la
polarizzazione bus. Se la terminazione bus fosse indipendente dall'alimentazione del
modulo bus di campo, eseguirla con una terminazione bus attiva esterna.

NOTA

Quando si esegue la sostituzione o il montaggio successivo del modulo bus di
campo viene effettuato il reset del convertitore di frequenza. Il menu 3-12 per
l'impostazione dei parametri del modulo bus di campo viene abilitato
successivamente nell'unità di comando.
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1.6 Protocollo Modbus RTU

Tabella 5: Intervallo indirizzo dell'impianto (0000 - 00FE)
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Significato

0000 Stato Modbus - DWORD Campo
di bit 32
bit

- Stato impianto R 0 Collegamento impianto OK

1 Pompa online

0004
-
001E

Reserved - - - - - - - -

0020 Avvio/Stop impianto 1-3-1 DWORD Boolean
o

- Comando impianto R/W - -

0022
-
0028

Reserved - - - - - - - -

002A Punto di comando 3-6-2 DWORD ENUM - Comando impianto R - Locale = 0

Bus di campo = 1

002C
- 00FE

Reserved - - - - - - - -

Tabella 6: Intervallo indirizzo della pompa 0x100 - 0x01FF
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0100 Stato della pompa - DWORD ENUM - Stato pompa R - Pompa arrestata = 1

Pompa in funzione = 2

Pompa all'avvio = 3

Pompa all'arresto = 4

Pompa arrestata e bloccata = 5
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0100 Stato della pompa - DWORD ENUM - Stato pompa R - Pompa in funzione e bloccata =
6

Pompa a riposo = 7

0102 Allarmi della pompa DWORD Campo
di bit 32
bit

- Stato pompa R 0 Protezione motore termica

1 Sovratensione

2 Sottotensione

3 Mancanza di fase lato motore

4 Corto circuito

5 Errore hardware

6 Temperatura dissipatore di
calore elevata

7 Temperatura scheda elettronica
elevata

8 Sovracorrente

9 Resistenza di frenatura

10 Protezione da sovraccarico
dinamica

11 Reserved

12 Funzionamento a secco

13 Reserved

14 Blocco idraulico

15 Reserved

16 Non sono presenti dati motore
adatti

17 Non sono disponibili dati motore

18 Errore AMA

19 Reserved

20 Sottotensione 24V

21 Reserved

22 Test hardware IO non superato
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0102 Allarmi della pompa DWORD Campo
di bit 32
bit

- Stato pompa R 23 Reserved

0104 Reserved - - - Stato pompa R - -

0106 Avvertenze della pompa DWORD Campo
di bit 32
bit

- Stato pompa - 0 Protezione da sovraccarico
dinamica

1 Sovratensione

2 Sottotensione

3 Reserved

4 Reserved

5 Reserved

6 Blocco idraulico

7 Reserved

8 Reserved

9 Temperatura dissipatore di
calore elevata

10 Temperatura scheda elettronica
elevata

11 Corrente elevata

12 Corrente bassa

13 Reserved

14 Reserved

15 Reserved

16 Potenza elevata

17 Potenza bassa

18 Rampa di decelerazione limitata

19 Sovraccarico 24 V

20 Reserved

21 Impostazione base caricata

22 Reserved
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0108 Reserved - - - - - - - -

010A Informazioni della pompa - DWORD Campo
di bit 32
bit

- Stato pompa R 0 Reserved

1 Comando bloccato

2 Reserved

010C
-
0112

Reserved - - - - - - - -

0114 Velocità 1-2-1-1 DWORD Float32 Velocità Grandezza di processo
pompa

R - -

0116 Potenza assorbita motore 1-2-1-2 DWORD Float32 Potenza unità di base Grandezza di processo
pompa

R - -

0118 Potenza assorbita pompa 1-2-1-3 DWORD Float32 Potenza unità di base Grandezza di processo
pompa

R - -

011A Potenza assorbita gruppo
pompa

1-2-14 DWORD Float32 Potenza unità di base Grandezza di processo
pompa

R - -

011C Corrente motore 1-2-1-5 DWORD Float32 Corrente Grandezza di processo
pompa

R - -

011E Tensione motore 1-2-1-6 DWORD Float32 Tensione Grandezza di processo
pompa

R - -

0120 Frequenza di uscita 1-2-1-7 DWORD Float32 Frequenza Grandezza di processo
pompa

R - -

0122 Tensione circuito
intermedio

1-2-1-8 DWORD Float32 Tensione Grandezza di processo
pompa

R - -

0124 Temperatura dissipatore
di calore

1-2-1-9 DWORD Float32 Temperatura unità di base Grandezza di processo
pompa

R - -

0126 Temperatura scheda 1-2-1-10 DWORD Float32 Temperatura unità di base Grandezza di processo
pompa

R - -

0128 Coppia motore 1-2-1-11 DWORD Float32 Coppia Grandezza di processo
pompa

R - -

012A
-
0132

Reserved - - - - - - - -
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0134 Contatore kWh 1-4-1-1 DWORD UINT32 kWh Grandezza di processo
pompa

R - -

0136 Ore di esercizio del
convertitore di frequenza

1-4-2-1 DWORD UINT32 Ore Grandezza di processo
pompa

R - -

0138 Ore di esercizio della
pompa

1-4-2-3 DWORD UINT32 Ore Grandezza di processo
pompa

R - -

013A Numero processi di
avviamento

1-4-2-5 DWORD UINT32 - Grandezza di processo
pompa

R - -

013C Reserved - - - - - - - -

013E Intervallo assistenza
cuscinetto motore

1-6-2 DWORD UINT32 Ore Grandezza di processo
pompa

R - -

0140 Reserved - - - - - - - -

0142 Ripristino messaggi DWORD Boolean
o

- Funzione pompa W - -

0144
-
014E

Reserved - - - - - - - -

0150 Stato ingressi digitali 1-2-4-6 DWORD Campo
di bit 32
bit

- Grandezza di processo
pompa

R - -

0152
- 01FE

Reserved - - - - - - - -







KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)

Tel. +49 6233 86-0

www.ksb.com

40
74

.8
09

/0
1-

IT
(0

19
19

22
6)


	 Sommario
	1 Istruzioni addizionali
	1.1 Informazioni generali
	1.2 Attacchi modulo bus di campo
	1.3 Installare e collegare il modulo bus di campo
	1.4 Allacciamento del modulo bus di campo
	1.5 Modulo Modbus RTU
	1.6 Protocollo Modbus RTU


